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Der DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. – Technisch-wissenschaftlicher Verein – 

fördert seit 1859 das Gas- und Wasserfach mit den Schwerpunkten Sicherheit, Hygiene und Umwelt-

schutz.  

Als technischer Regelsetzer motiviert der DVGW die Weiterentwicklung im Fach. Mit seinen rund 12 000 

Mitgliedern erarbeitet er die anerkannten Regeln der Technik für Gas und Wasser, prüft und zertifiziert 

(über die DVGW CERT GmbH) Produkte, Personen sowie Unternehmen, initiiert und fördert Forschungs -

vorhaben und schult zum gesamten Themenspektrum des Gas- und Wasserfaches.  

Die Technischen Regeln des DVGW bilden das Fundament für die technische Selbstverwaltung und  

Eigenverantwortung der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft und sind ein Garant für eine sichere Gas- 

und Wasserversorgung auf international höchstem Standard. 

Der gemeinnützige Verein ist frei von wirtschaftlichen Interessen und politischer Einflussnahme.  
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04 DVGW-Information Wasser Nr. 74 

Vorwort 

Diese DVGW-Information Wasser wurde vom DVGW-Projektkreis „Mikrobiologie“ im Technischen Kom i-

tee „Wassergüte“ erarbeitet. In dieser DVGW-Information werden die wesentlichen Inhalte der Normen, 

Regelwerke und Empfehlungen in Bezug auf die Probennahme von Trinkwasser aus der Trinkwasser-

Installation für die Untersuchungen auf Legionellen zusammenfassend dargestellt.  Es werden Hinweise 

zur Untersuchung bei systemischer und lokaler Kontamination gegeben. 

In Ergänzung zur DVGW-Information Wasser Nr. 74 gibt die TWIN Nr. 06 „Durchführung der Proben-

nahme zur Untersuchung des Trinkwassers auf Legionellen (ergänzende systemische Untersuchungen 

von Trinkwasser-Installationen)“ detaillierte Empfehlungen zur Probennahme selbst. 

 


