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Vorwort

Die vorliegende Überarbeitung dient der Harmoni-

sierung der Technischen Regeln des DVGW mit den

europäischen Normen für Gas-Messanlagen in der

öffentlichen Gasversorgung.

Im Vordergrund steht die Anpassung der DVGW-

Arbeitsblätter G 492 / I und G 492/ II mit der DIN

EN 1776 „Erdgasmessanlagen-Funktionale Anfor-

derungen“. Außerdem wurden die Anforderungen

der europäischen Produktnormen von CEN/TC

237 für Gaszähler und elektronische Zustands-

Mengenumwerter eingearbeitet.

Das neue Arbeitsblatt ersetzt die DVGW-Arbeits-

blätter G 492/I und G 492/II.

Zeitgleich wurden die DVGW-Arbeitsblätter G 490/I

und G 491 für Gas-Druckregelanlagen mit der DIN

EN 12186 „Gas-Druckregelanlagen für Transport

und Verteilung – Funktionale Anforderungen“ ange-

passt und in dem neuen DVGW-Arbeitsblatt G 491

zusammengefasst.

Die neuen DVGW-Arbeitsblätter G 492 und G 491

sind aufeinander dahingehend abgestimmt, dass

die für Planung, Ausrüstung und Errichtung für

beide Anwendungsbereiche geltenden Anforderun-

gen an einer Stelle, und zwar in dem DVGW-

Arbeitsblatt G 491 enthalten sind. 

Die Gleichwertigkeit der nationalen technischen

Anforderungen und Zulassungsbestimmungen mit

den europäischen Richtlinien und Normen ist mit

§ 16 (3) des Energiewirtschaftsgesetzes begrün-

det.

Änderungen

Das Arbeitsblatt G 492 wurde in Abstimmung mit

dem Arbeitsblatt G 491 komplett überarbeitet.

Frühere Ausgaben

G 492/I: 06/1998

G 492/II: 12/1988

Bonn, Januar 2004

DVGW Deutsche Vereinigung des

Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftlicher Verein
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