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Vorwort

Dieses Arbeitsblatt wurde vom DVGW-Projektkreis 

„Stabilisierung“ im Technischen Komitee „Wasser-

aufbereitungsverfahren“ erarbeitet. Das Arbeits-

blatt behandelt Planung und Betrieb von Anlagen 

zur Ausgasung von Kohlenstoffdioxid für die Ent-

säuerung in der Wasseraufbereitung. Es basiert auf 

DVGW W 214-1 (A).

Ein erster Entwurf des Arbeitsblattes wurde bereits 

im Jahr 1998 veröffentlicht, jedoch wegen der sich 

abzeichnenden Novellierung der Trinkwasserver-

ordnung nicht weiter bearbeitet. Die Bearbeitung 

wurde nach In-Kraft-Treten der neuen Trinkwasser-

verordnung (TrinkwV 2001) wieder aufgenommen. 

Da nicht unerhebliche Änderungen erforderlich 

waren, wurde die überarbeitete Fassung der Fach-

öffentlichkeit nochmals zur Stellungnahme vor-

gelegt.

Dieses Arbeitsblatt ersetzt den Entwurf des DVGW-

Arbeitsblattes W 214-3:1998-10.

Änderungen

Gegenüber dem Entwurf des DVGW-Arbeitsblattes 

W 214-3:1998-10 wurden folgende Änderungen 

vorgenommen:

a)  Anpassung an die Forderung der Trinkwasser-

verordnung 2001

b)  Grundlegende redaktionelle Überarbeitung

Frühere Ausgaben

DVGW E W 214-3:1998-10
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