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Der DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. – Technisch-wissenschaftlicher 

Verein – fördert seit 1859 das Gas- und Wasserfach mit den Schwerpunkten Sicherheit, Hygiene und 

Umweltschutz. 

Als technischer Regelsetzer motiviert der DVGW die Weiterentwicklung im Fach. Mit seinen rund 12.000 Mit -

gliedern erarbeitet er die anerkannten Regeln der Technik für Gas und Wasser, prüft und zertifiziert (über 

die DVGW Cert GmbH) Produkte, Personen sowie Unternehmen, initiiert und fördert Forschungsvorha-

ben und schult zum gesamten Themenspektrum des Gas- und Wasserfaches.

Die technischen Regeln des DVGW bilden das Fundament für die technische Selbstverwaltung und 

Eigenverantwortung der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft und sind ein Garant für eine sichere 

Gas- und Wasserversorgung auf international höchstem Standard.
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Vorwort

Das Arbeitsblatt wurde im DVGW vom Projektkreis „Wasserzähler“ im Auftrag des Technischen Komitees 

„Wassermessung“ und unter Einbindung des Technischen Komitees „Innenkorrosion“ entworfen. Es legt 

Anforderungen und Prüfungen für Neuzähler fest. Es enthält die aus der Trinkwasserverordnung abge-

leiteten Werkstoffanforderungen und schafft die Voraussetzungen für eine Zertifizierung im Hinblick auf 

die langfristige Trinkwassertauglichkeit, insbesondere für die Zeit ab 1. Dezember 2013. Der Umgang mit 

Wasserzählern des Bestandes sowie die Instandhaltung und Wiederverwendung generell sind nicht Ge-

genstand dieses Arbeitsblattes, da bereits verwendete Geräte nicht Gegenstand einer Produktzertifizie-

rung sind. Diese Themen sollen daher gesondert, z. B. in einem weiteren Arbeitsblatt, behandelt werden.

Messtechnische Anforderungen sind kein Gegenstand dieser Zertifizierung. Es wird allerdings voraus-

gesetzt, dass die Vorschriften des gesetzlichen Messwesens und die zugehörigen technischen Normen 

eingehalten werden. Zähler nach diesem Arbeitsblatt können im Rahmen von DVGW W 406 (A) bzw. 

DVGW W 407 (M) eingebaut werden. 

Anhang A gibt dem Verwender von Zählern (auch „Messstellenbetreiber“, i. Allg. das Versorgungsun-

ternehmen) weitergehende Bestellkriterien an die Hand. Anhang B folgt weitestgehend der DVGW Gas-

Information Nr. 14 „Leitfaden für Qualitätskontrollen des Wareneingangs von Balgengaszählern“. Er rich-

tet sich an den Verwender von Zählern.
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