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  Der DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. – Technisch-wissenschaftlicher Verein – 

fördert seit 1859 das Gas- und Wasserfach mit den Schwerpunkten Sicherheit, Hygiene und Umweltschutz. 

Als technischer Regelsetzer motiviert der DVGW die Weiterentwicklung im Fach. Mit seinen rund 12.000 Mit-

gliedern erarbeitet er die anerkannten Regeln der Technik für Gas und Wasser, prüft und zertifiziert (über die 

DVGW CERT GmbH) Produkte, Personen sowie Unternehmen, initiiert und fördert Forschungsvorhaben und 

schult zum gesamten Themenspektrum des Gas- und Wasserfaches. 

Die technischen Regeln des DVGW bilden das Fundament für die technische Selbstverwaltung und Eigenver-

antwortung der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft und sind ein Garant für eine sichere Gas- und Wasser-

versorgung auf international höchstem Standard.
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Vorwort

Diese Richtlinie fasst den Stand der Technik als Kompendium verschiedener Technischer Regeln zusam-

men. Sie gilt für Planung, Bau, Ausrüstung, Aufstellung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb von Erd-

gastankstellen (Füllanlagen), die an das Netz der öffentlichen Gasversorgung angeschlossen sind und 

daraus versorgt werden.

Sie ist sowohl an den Hersteller gerichtet, der mit dieser Richtlinie Grundlagen für die Auslegung der 

Anlagen und Anlagenteile erhält, als auch an den Betreiber, für den die Mindestanforderungen an einen 

sicheren Betrieb aufgezeigt werden. Gleichzeitig dient sie bei der Prüfung der Erdgastankstelle als Prüf-

grundlage.

Diese Richtlinie ist gemeinsam von 

•  DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches, Technisches Komitee „Erdgastankstellen 

und -fahrzeuge“

• Mineralölwirtschaftsverband (MWV)

• Verband der TÜV (VdTÜV) 

erstellt worden und wird sowohl als DVGW-Arbeitsblatt G 651 als auch als VdTÜV-Merkblatt Druck-

gase 510 veröffentlicht. 

Diese Richtlinie zeigt die Regeln der Technik auf, die im Ergebnis dazu führen, dass Erdgastankstellen auf 

Dauer sicher zu betreiben sind.

Da die Erlaubnis- bzw. Abnahmeverfahren der Erdgastankstellen je nach Standort unterschiedlich sind, 

sollten sich Hersteller und Betreiber frühzeitig abstimmen.

Bonn/Berlin, April 2009

DVGW Deutsche Vereinigung des 

Gas- und Wasserfaches e. V.

Josef-Wirmer-Straße 1– 3

53123 Bonn

Verband der TÜV (VdTÜV)

Friedrichstraße 136

10117 Berlin
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Änderungen

Erdgastankgeräte sind nicht mehr Gegenstand dieser technischen Regel. Des Weiteren ist der zulässige 

Abgabedruck an die Anforderungen des zulässigen Höchstdrucks der Druckgasanlage in Fahrzeugen 

nach UN ECER 110 angepasst worden.

Frühere Ausgaben

DVGW G 651/VdTÜV 510 Juli 1999
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