A
DVGW

Regelwerk

Technische Regel — Arbeitsblatt
DVGW G 410 (A) | Marz 2012

Bestands- und Ereignisdatenerfassung Gas



Der DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. — Technisch-wissenschaftlicher Verein — fordert
seit 1859 das Gas- und Wasserfach mit den Schwerpunkten Sicherheit, Hygiene und Umweltschutz.

Als technischer Regelsetzer motiviert der DVGW die Weiterentwicklung im Fach. Mit seinen rund 12000 Mit-
gliedern erarbeitet er die anerkannten Regeln der Technik fur Gas und Wasser, pruft und zertifiziert (Uber die
DVGW CERT GmbH) Produkte, Personen sowie Unternehmen, initiiert und férdert Forschungsvorhaben und
schult zum gesamten Themenspektrum des Gas- und Wasserfaches.

Die Technischen Regeln des DVGW bilden das Fundament fiir die technische Selbstverwaltung und Eigenver-
antwortung der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft und sind ein Garant fir eine sichere Gas- und Wasser-

versorgung auf international héchstem Standard.

Der gemeinnitzige Verein ist frei von wirtschaftlichen Interessen und politischer Einflussnahme.

ISSN 0176-3490
Preisgruppe: 7
© DVGW, Bonn, Méarz 2012

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
Technisch-wissenschaftlicher Verein

Josef-Wirmer-StraBe 1-3
D-53123 Bonn

Telefon: +49 228 9188-5
Telefax: +49 228 9188-990
E-Mail: info@dvgw.de
Internet: www.dvgw.de

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des
DVGW e.V,, Bonn, gestattet.

Vertrieb: Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Josef-Wirmer-Str. 3, 53123 Bonn
Telefon: +49 228 9191-40 - Telefax: +49 228 9191-499
E-Mail: info@wvgw.de - Internet: www.wvgw.de
Art. Nr.: 308571



Bestands- und Ereignisdatenerfassung Gas

Inhalt

Yo o o N 5
T 4T = 13 T N 6
1 AnwendungsbereiCh ... 6
2 Normative VerweiSUNGEN.... ...t s r e s e s s e s e s e aa s e nn s raneen 7
3 Begriffe, Symbole, Einheiten und AbKUIrzZungen ............cccooiiiiiiiimieiniiree e e 7
4 Bestandsdaten..........ccuiiiiieiiiii 10
4.1 Bestandsdaten flr HausansChIUSSE ..ot e 10
4.2 Bestandsdaten flr Leitungen von Verteilnetzbetreibern ............coooiiiiiiiiiii e 10
4.2.1  Leitungen im Druckbereich bis 16 bar (ohne HausanschlUsse)...........ccoooeviiiiiiiiiiiiiiiieis 10
4.2.2  Leitungen im Druckbereich gréfer 16 bar (ohne Hausanschlisse) ..........cccoovviiiiiiiiiiiiiiiiininnn, 10
4.3 Bestandsdaten flr Leitungen von Fernleitungsnetzbetreibern ... 11
4.3.1  Leitungen im Druckbereich bis 16 bar (ohne HausanschlUsse)............cccoeiiiiiiiiiiiiiiiiieci s 11
4.3.2 Leitungen im Druckbereich gréRer 16 bar (ohne Hausanschllsse) ..........cccoovviiiiiiiiiiiiiiinnnee, 11
4.4 Bestandsdaten gastechnische ANIagen ..... ... e 12
4.5 Bestandsdaten Kundenanlagen.........coouuu i 13
5 EreigniSdaten. .. ... e e s na 14
5.1 Ereignisdaten fur Leitungen und HausansChlUSSe...........coouuiiiiiiiiiiiiiii e 14
5.1.1  Ereignisdefinition fur Leitungen und HausanschlUsSe ............ccoooiiiiiiiiiiiiin e 14
5.1.2  Beschreibung der Ereignisdaten fir Leitungen und Hausanschlisse ..........cccccooveviiiiiiiineeennnnnn. 14
5.2 Ereignisdaten flr gastechnische ANlagen ........ ... e 14
5.21 Ereignisdefinition fur gastechnische Anlagen...........ooooiiiiiiiiii e 14
5.2.2  Beschreibung der Ereignisdaten fiir gastechnische Anlagen .............cooiiieiiiiiiiiiin e 15
5.3 Ereignisdaten flr KUNAeNanIagen .........cooiiiiiiiii e e 15
5.3.1 Ereignisdefinition flr Kundenanlagen ............coooiiiiiiiiiii e 15
5.3.2 Beschreibung der Ereignisdaten fir Kundenanlagen ... 16

DVGW G 410 Arbeitsblatt

03

Regelwerk



6 Abfrage zur Versorgungsunterbrechung nach ENWG ............ccciiiiiiiiiiiiiiinicnnneenann 16

7 GasgeruchsmeldestatistiK.........c.coovrmuiiiiiiiii 17
8 Erfassungswerkzeug GaWas ...........cccuiiiiiimiiiiieiiiri s s s s s s s s s s sea s e snnn s eeen 17
9 Datenerhebung und BerichtSWesen ..o 18
Anhang A (normativ) — Tabellen zur Erfassung von Bestandsdaten mit Musterdatenbefiillung.....19
Anhang B (normativ) Tabellen zur Erfassung von Ereignisdaten mit Musterdatenbefiillung.......... 26

Anhang C (normativ) — Formblatt zur Erfassung von Gasgeruchsmeldungen mit
MusterdatenbeflilluNg ......... oo e na e 31

04 | DVGW G 410 Arbeitsblatt



Vorwort

Der Sachverstandigenkreis ,Sicherheit und Brandbekdmpfung“ des Bundesministeriums fiir Forschung
und Technologie hatte im Jahr 1979 gefordert, seitens des Gasfaches eine Schaden- und Unfallstatistik
zu schaffen. Dieser Notwendigkeit ist der DVGW mit dem Rundschreiben G 5/1980 am 16. Juli 1980
nachgekommen und hat seine Mitglieder zur Wahrnehmung der Eigenverantwortlichkeit zur Teilnahme
an einer Datenabfrage ab dem 1. Januar 1981 aufgefordert.

Die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen haben sich seit der Einfihrung der Schaden- und
Unfallstatistik grundlegend verandert. Trotz fortlaufender Modifikation wurde 2010 durch das Lenkungs-
komitee ,Gasversorgung” eine grundlegende Uberarbeitung und Modernisierung empfohlen, was durch
die Veroffentlichung dieses Arbeitsblattes DVGW G 410 erfolgt ist.

Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis ,Strukturdatenerfassung” im Lenkungskomitee ,Gasversor-
gung“ erarbeitet. Die in diesem Arbeitsblatt beschriebenen Datenerfassungskriterien ersetzen die bishe-
rigen Datenabfragekriterien der Schaden- und Unfallstatistik Gas des DVGW. Weiterhin werden die Krite-
rien fir die Gasgeruchmeldestatistik und die Abfrage zur Versorgungsunterbrechung nach Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) beschrieben.

Es wird ein konsistenter Datenbestand geschaffen, der den DVGW in die Lage versetzt, Bestands- und
Ereignisdaten in anonymisierter Form statistisch auszuwerten, um seinen Mitgliedern ggf. Handlungs-
empfehlungen geben zu kdnnen.

Im Rahmen der Erstellung des Arbeitsblattes wurde ein einheitliches, modulares und erweiterbares D a-
tenmodell generiert. Die tatsachlich zu erfassenden Daten werden durch ein vom DVGW zur Verfligung
gestelltes elektronisches Formular mit einer benutzergesteuerten Eingabeoberflache bzw. einer elektro-
nischen Schnittstelle (Gas-Wasser-Statistik — GaWa$S, vgl. Kapitel 8) erhoben. Eine gesicherte Daten-
Ubertragung erfolgt durch eine vollstadndige Verschlisselung der Daten.
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