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Vorwort 

Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Reinigung und Desinfektion von Trinkwasser -Installationen“ 
des Technischen Komitees „Hygiene in der Trinkwasser-Installation“ erarbeitet.  

Es dient als Grundlage für eine Vermeidung und Beseitigung von mikrobiellen Kontaminationen und 
unerwünschten Ablagerungen in Trinkwasser-Installationen im Sinn der Trinkwasserverordnung. Es be-
schreibt die Reinigung von Trinkwasser-Installationen und die Anlagendesinfektion von Trinkwasser-
Installationen oder Teilen davon und benennt Anwendungsbereiche von Desinfektionsverfahren ebenso 
wie vorbeugende Maßnahmen zur Abwendung einer mikrobiellen Kontamination. Die kontinuierliche Des -
infektion des Trinkwassers (Trinkwasserdesinfektion) ist  dagegen im DVGW-Arbeitsblatt W 556 (in Vor-
bereitung) beschrieben.  

Allgemeine Anforderungen an die Reinigung und Desinfektion von nicht ortsfesten Anlagen sind in der 
DIN 2001-2 aufgeführt. 

Reinigung und Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen werden im DVGW-Arbeitsblatt W 291 be-
schrieben. 

Das vorliegende Arbeitsblatt wendet sich an Planer, Errichter und Betreiber von Trinkwasser -In-
stallationen sowie Hersteller von Bauteilen, an die zuständigen Behörden (z. B. Gesundheitsämter) und 
ausführende Fachfirmen. 
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