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Der DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. – Technisch-wissenschaftlicher Verein – fördert 

das Gas- und Wasserfach mit den Schwerpunkten Sicherheit, Hygiene und Umweltschutz.

Mit seinen über 13 500 Mitgliedern erarbeitet der DVGW die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Gas 

und Wasser. Der Verein initiiert und fördert Forschungsvorhaben und schult zum gesamten Themenspektrum 

des Gas- und Wasserfaches. Darüber hinaus unterhält er ein Prüf- und Zertifizierungswesen für Produkte, Per-

sonen sowie Unternehmen.

Die technischen Regeln des DVGW bilden das Fundament für die technische Selbstverwaltung und Eigen-

verantwortung der Gas- und Wasserwirtschaft in Deutschland. Sie sind der Garant für eine sichere Gas- und 

Wasserversorgung auf international höchstem Standard. Der gemeinnützige Verein wurde 1859 in Frankfurt am 

Main gegründet.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabhängig und politisch neutral. Die Technischen Regeln des DVGW bilden das 

Fundament für die technische Selbstverwaltung und Eigenverantwortung der deutschen Gas- und Wasserwirt-

schaft und sind ein Garant für eine sichere Gas- und Wasserversorgung auf international höchstem Standard.
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Vorwort 

Diese technische Prüfgrundlage wurde in einem Projektkreis im Technischen Komitee „Armaturen und 
Apparate“ erarbeitet. Sie dient als Grundlage für die Prüfung von Probennahmearmaturen in der Trink-
wasser-Installation. Die beschriebenen Armaturen dienen zur Entnahme von Proben des Trinkwassers, 
welches an den Verbraucher abgegeben wird, um es auf seine Beschaffenheit, einschließlich des Ein-
flusses der Trinkwasser-Installation, zu untersuchen. Sanitärarmaturen, die als Probennahmearmaturen 
verwendet werden, sind nicht Gegenstand dieser Prüfgrundlage. 

Durch die Anforderungen, die in der vorliegenden technischen Prüfgrundlage formuliert sind, soll sicher-
gestellt werden, dass die Armaturen in Trinkwasser-Installationen gemäß der Normenreihen DIN EN 806 
und DIN 1988 eingebaut werden können. Zudem sollen die Armaturen für die Probennahme nach 
DIN EN ISO 19458 geeignet sein. Daher ist zum einen die Konstruktion der Armaturen so auszuführen, 
dass sie die Beschaffenheit der Trinkwasserprobe möglichst wenig beeinflusst. Zum anderen muss die 
thermische und chemische Desinfizierbarkeit der Armaturen gewährleistet sein. Damit erfüllen die Pro-
bennahmearmaturen die Voraussetzungen für eine fachgerechte Probennahme gemäß DIN EN ISO 
19458 und Trinkwasserverordnung.  
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