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Vorwort zur 1. Auflage

Die Arbeit des Deutschen Vereins von Gas- und Wiasserfachménnern e.V.

»Versorgung von Gebduden mit Niederdruckgas
Technische Vorschriften und Richtlinien®
(Kurzzeichen DVGW-TVR 1934)

bringt an Stelle der verschiedenen von den einzelnen Gaswerken bis-
her aufgestellten Vorschriften, die von Werk zu Werk groBe Abwei-
chungen untereinander aufweisen; eine einheitliche Vorschrift fiir

die Einrichtung von Gasleitungen fiir Niederdruckgas in Geb&uden,

die Aufstellung und den AnschluBl hiuslicher Gasgerite und Gas-
fleuerstitten und

die Ab-gasab-fiihrung hiuslicher Gasfeuerstdtten.

(Fiir die Aufstellung und den AnschluB gewerblicher Gasgerite
und Gasfeuerstidtten und fiir die Abgasabfiihrung gewerblicher
Gasfeuerstéitten werden Vorschriften zur Zeit bearbeitet.)

Die vorliegende Vereinsarbeit beschrinkt sich auf technische Vor-
schriften und Richtlinien. Die Verwaltungsvorschriften und Verwal-
tungsmafinahmen der einzelnen Gaswerke bleiben davon unberiihrt,
sie sind auf Grund der neuen Vereinsarbeit 6értlich, provinzweise und
linderweise mit der Vertretung der zugelassenen selbsténdigen Gas-
einrichter oder mit den Gasgemeinschaften zu regeln.

Der Entwurf der Vorschriften war allen Werkleitergruppen im Deut-
schen Verein von Gas- und Wasserfachminnern e. V. zur Uberpriifung
zugegangen. Die von den meisten Werkleitergruppen gemachten Ver-
besserungsvorschlige sind, soweit wie mdoglich, beriicksichtigt. Aller-
dings konnte nicht allen Anregungen nachgegeben werden, zumal die
Wiinsche einzelner Werkleitergruppen und Gaswerke sich in manchen
Punkten widersprachen. :

Das deutsche Gasfach hat mit der Arbeit ,Versorgung von Gebauden
mit Niederdruckgas — Technische Vorschriften und Richtlinien —
DVGW-TVR 1934“ sich das Gesetzbuch gegeben, das bereits in den
»Richtlinien fiir die Zulassung von Installateuren zur Herstellung von
Gaseinrichtungen” im § 2 II 1 angedeutet war.




In den gleichen Richtlinien ist in § 2112 gesagt, daB der zuzulassende
Installateur sidmtliche Vorschriften des Deutschen Vereins von Gas-
und Wasserfachminnern eV, iiber die Ausfiihrung von Gasanlagen
usw. schriftlich anerkennen muf. Diese Anerkennung mul} jetzt von
allen im Deutschen Reich zugelassenen selbsténdigen Gaseinrichtern
schriftlich an die Gaswerke abgegeben werden.

Das einzelne Gaswerk kann fiir sein Versorgungsgebiet weitere Vor-
schriften und Richtlinien herausgeben und von den selbsténdigen Gas-
einrichtern anerkennen lassen, jedoch darf kein Widerspruch zu den
DVGW-TVR 1934 entstehen. ;

Bei gerichtlichen Austragungen zivilrechtlicher oder strafrechtlicher
Art werden die DVGW-TVR 1934, die den derzeitigen Zustand der
anerkannten Regeln der Gastechnik darstellen, fir Sachverstandige
und fiir Richter die Grundlage bilden,

Berlin, den 7. April 1934

Der Vorstand
Hartmann Miiller



Vorwort zur 3. Auflage

Die DVGW-TVR Gas, die in einer neubearbeiteten 2. Auflage am
1.8.1938 in Kraft gesetzt wurden, haben sich in den vergangenen
Jahren bewihrt, Nach der IV. Durchfiithrungsverordnung
zum Energiewirtschaftsgesetz gelten unbeschadet der
bestehenden behordlichen Vorschriften die vom Reichswirtschafts-
minister genehmigten Bestimmungen des Deutschen Vereins von Gas-
und Wasserfachménnern (DVGW) als anerkannte Regeln der Technik.
Auf Grund dieser Verordnung wurden die DVGW-TVR Gas (1938) am
31.7. 1940 vom Reichswirtschaftsminister genehmigt und damit als an-
erkannte Regeln der Technik verbindlich bestitigt.

Die Vorarbeiten zu der nunmehr vorliegenden 3. Auflage der DVGW-
TVR Gas (1950) wurden bereits vor mehreren Jahren in Angriff ge-
nommen. Auch diesmal war fiir die Neufassung der Gesichtspunkt
maligebend, dafl Vorschriften und Richtlinien so gefafit sein miissen,
daf sie den technischen Fortschritt nicht hemmen.

Die Herausgabe der neuen DVGW-TVR Gas (1950) erfolgt, nachdem
der Bundesminister fiir Wirtschaft im Einvernehmen
.mit den fachlich zustindigen Obersten Landesbehé6rden
diese genehmigt hat. Die Bestrebungen des DVGW, in der Neuauf-
lage auch die mit der Einrichtung von Niederdruckgasanlagen in Ge-
biuden und Grundstiicken und deren Uberwachung zusammenhingen-
den baurechtlichen Fragen zu beriicksichtigen und diese im Interesse
einer einheitlichen Regelung in die DVGW-TVR Gas (1950) zu tiiber-
nehmen, fanden ihren Widerhall in gemeinsamen Beratungen zwischen
dem ,Ausschufl fiir Einheitliche Technische Bau-
bestimmungen, Arbeitsgruppe des Fachnormen-
ausschusses Bauwesen im Deutschen Normenaus-
schufl“ (ETB) und dem DVGW.

Der Obmann des ETB-Normenausschusses, Herr Ministerialrat a.D.
Professor Wedler, hat den fiir die Bauaufsicht zustindigen Mini-
sterien der Linder nahegelegt, die DVGW-TVR Gas (1950) ohne die
Anhénge als Richtlinien fiir die Baugenehmigungsbehorden einzufiih-
ren, Inzwischen liegen in den meisten Lindern Einfiihrungserlasse zu
den DVGW-TVR Gas (1950) vor. Der DVGW wird demnéchst Ab-
druck des Genehmigungsbescheides des Bundesministers fiir Wirt-
schaft und der Erlasse der Lénder als Erginzungsschrift zu den
DVGW-TVR Gas (1950) herausgeben.




Die ,Erginzungen fiir Fliissiggas® im Abschnitt IV der 3. Auflage
konnen keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit erheben, da die Nor-
mungsarbeiten fiir Fliissiggasgerdte und andere Fragen noch nicht
abgeschlossen sind.

Die DVGW-TVR Gas (1950) haben auch in ihren Anh#ingen eine
wesentliche Erweiterung erfahren. Besonders hinzuweisen ist auf die
Neufassung der ,Richtlinien fiir die Zusammenarbeit zwischen Gas-
werk und den zugelassenen Gaseinrichtern“ und die Neufassung der
" ,Richtlinien fiir die Zusammenarbeit von Gaswerk und Schornstein-
fegern auf dem Gebiete der Abfiihrung der Abgase von Gasfeuer-
statten®. Die fritheren Richtlinien dieser Art wverlieren damit ihre
Giiltigkeit.

Die DVGW-TVR Gas (1950) gelten fiir alle Anlagen, die nach dem
1. 10. 1951 fertiggestellt werden. Sie sind von jedermann zu beachten
und zu befolgen, der Arbeiten an Niederdruckgasanlagen in Gebduden
und Grundstiicken ausfiihrt.

Hannover, den 20, Juli 1951

Der Vorsitzende
gez. Gils




Vorwort zur 4. Auflage

Der DVGW hat sich in den letzten Jahren in seinem; Fachausschull
. Hausinstallation® mit der griindlichen Uberarbeitung der 3. Auflage
der DVGW-TVR Gas (1950) beschiftigt. Dabei wurden die ihm aus
interessierten Fachkreisen iibermittelten Wiinsche iiber Anderungen
und Erginzungen zu den bisher in diesem Werk festgelegten Bestim-
mungen sorgfiltig {iberpriift und weitgehend beriicksichtigt. Als Er-
gebnis dieser Fachausschufiarbeit kann nunmehr der Offentlichkeit
die 4. Auflage der ,Technischen Vorschriften und Richtlinien fiir die
Einrichtung und Unterhaltung von Niederdruckgasanlagen in Gebdu-
den und Grundstiicken® unter der Kurzbezeichnung ,DVGW-TVR Gas
(1962)“ vorgelegt werden.

Es war auch dieses Mal fiir den AusschuBl oberstes Gebot, die fir
Niederdruckgasanlagen erforderlichen Sicherheitsmafinahmen unter
Einbeziehung jiingster Erfahrungen zu berticksichtigen und alle dies-
beziiglichen Bestimmungen — ebenso wie die iibrigen technischen
Festlegungen — dem derzeitigen Stand der Technik anzupassen. Die
DVGW-TVR Gas (1962) gelten fiir alle Gase der dffentlichen Gas-
versorgung, auBer Fliissiggas, bis zu 500 mm WS Betriebsdruck. Im
Anhang zu diesem Werk sind wiederum die fiir den Installationsfach-
mann besonders wichtigen Hinweise auf sonstige Vorschriften, Richt-
linien und Normen aufgeziihlt und zugleich Beispiele fiir die Berech-
nung von Niederdruckgasanlagen zusammengestellt worden.

Der DVGW hat alle Fragen der DVGW-TVR Gas (1962) {iber die Auf-
stellung von Gasgeriten und Gasfeuerstitten mit den obersten
Bauaufsichtsbehdrden der Linder in Beratungen mit
der Fachkommission Bauaufsicht der Arbeitsgemeinschaft der fiir das
Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zustindigen Minister (Sena-
toren) der Linder (ARGEBAU) und mit der Arbeitsgruppe
Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)
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 des Facl‘mormemausschuss&: Ba.uwes»en im DNA abgeshmmt D1e dleu-
: beziiglichen Abschnitte sind in der 4 Auﬂage durch ‘Randstnche
besonders gekennzeichnet.

Diese Vorschriften und Richtlinien siﬁd von jedermann zu be’a’t’:hten,--
der Arbeiten an Niederdruckgasanlagen in Gebduden und Gmnd—"
stiicken ausfithrt. Die DVGW-TVR Gas (1962) gelten ab 1.7.1962 an
Stelle der bisher guIt1gen 3. Auflage 1950.

~ Frankfurt (M), im Mai 1962
Deutscher Verein

von Gas- und Wasserfachménnern
"Hiinerberg Diiwel
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