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Welche MaBnahmen miissen bei einer
Legionellenkontamination ergriffen werden?
Hilfestellung fir die zu ergreifenden MaBnahmen sind in den
DVGW-Arbeitshlittern W 551 und W 556 detailliert aufgefihrt.

1 | Anzeigepiiicht beim

zustandigen Gesundheitsamt

Der Verantwortliche muss

@ die Untersuchungsergebnisse
unverziiglich dem Gesund-

heitsamt anzeigen (wenn

dies nicht schon durch das

Labor erfolgt ist).

Das zusténdige Gesundheitsamt
kann unter folgendem Link durch Eingabe
der Postleitzahl ermittelt werden: https://tools.rki.de/plztool/

Die Anzeige muss schriftlich (per E-Mail oder Brief) erfolgen und

mindestens folgende Angaben enthalten:

© Anschrift des Gebaudes und Zeitpunkt der Probennahme

© Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen fiir die
Trinkwasser-Installation

@ alle Untersuchungsergebnisse (Finzelergebnisse)

Eirie Mustervorlage iiir die schriitiche Meldung beim Gesundheits-

amt finden Sie im Anhang dieser Broschire.

2 | Unverziigliche Information der
betroffenen Verbraucher/Mieter
iiber die Uberschreitung des

- technischen MaBnahmen-
I B’i:r:::erzij liche Information
— ist wichtig dgamit sich vor allem
/ ’

Verbraucher mit Vorerkrankungen
von ihrem Arzt beraten lassen kon-
nen, um personliche Schutzvorkehrungen
vornehmen zu kdnnen. Eine Mustervorlage
fur die unverzligliche Information finden Sie im Anhang dieser Broschtire.

3 | Gegebenenfalls SofortmaBnahmen zum Schutz der
betroffenen Verbraucher
Bei sehr hohen Legionellenkonzentrationen (>10.000 KBE/100 ml)
kann es notwendig sein, SofortmaBnahmen zum Schutz der
Verbraucher zu ergreifen. Hierzu zahlen z:B. Nutzungseinschrin-
Kkungen (wie Dus rbote) und der Einbau enastindiger bakicrien-
dichter Filter. Die MaBnahmen sind mit dem Gesundheitsamt
abzustimmen.

Informationen zum Einbau von endstandigen Filtern an
den Entnahmestellen finden Sie auf der DVGW-Webseite
unter twin Nr. 12. (www.dvgw.de/twin)

4 | MaBnahmen zur

Ursachenaufklarung
der Legionellen-
kontamination
.‘ Um die Ursache der

Legionellenkontamination
aufzuklaren, sind folgende
MaBnahmen unverziiglich
durchzufiihren:

© Begel der Trink Installation mit eingehend
Uberpriifung auf Einhaltung der technischen Regeln
Hierbei wird Uberpriift, ob alle Teile der Trinkwasser-Installation
funktionstiichtig und ordentlich gewartet sind.

© Weitergehende Untersuchungen auf Legionellen
Bei der weitergehenden Untersuchung werden weitere Wasser-
proben an zusétzlichen Probennahmestellen entnommen, um
genauer einzugrenzen, wodurch die Legionellenkontamination
verursacht wird.
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Mit freundlicher Empfehlung:
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!'EIA A1 1STBP IR
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