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Vorwort

Dieses Arbeitsblatt wurde vom DVGW-Technischen Komitee ,Wasseraufbereitungsverfahren“ unter Be-
teiligung des Technischen Komitees ,Anlagentechnik® erstellt. Es dient der Qualitatssicherung bei der
Trinkwasseraufbereitung und ergénzt und konkretisiert in dieser Hinsicht die DIN 2000.

In diesem Arbeitsblatt werden die wichtigsten Grundsatze in der Trinkwasseraufbereitung beschrieben,
die beachtet werden missen, damit ein in &sthetischer und hygienischer Hinsicht jederzeit einwandfreies
Trinkwasser den Abnehmern zur Verfligung gestellt werden kann. Das Arbeitsblatt unterstitzt die Beurtei-
lung, ob die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten sind. Es kann wegen der vielféltigen
Bezlige auf DVGW-Arbeits- und Merkblatter auch als Leitfaden durch das DVGW-Regelwerk im Bereich
Trinkwasseraufbereitung genutzt werden.

Das Arbeitsblatt dient der Qualitatssicherung bei der Wasseraufbereitung. Bei der Anwendung des Ar-
beitsblattes wird vorausgesetzt, dass die genutzten Wasservorkommen vor Verunreinigungen soweit als
mdglich geschitzt werden und die gesetzlichen Bestimmungen und technischen Regeln zum Rohwasser-
schutz eingehalten sind.

Das Arbeitsblatt steht in enger Verbindung mit den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung ein-

schlieBlich der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemaB § 11 TrinkwV 2001 sowie
DIN 2000 und DVGW W 1000 (A).

DVGW W 202 Arbeitsblatt | 05



