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Erdgastankgerate und Erdgastankgerateanlagen
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gliedern erarbeitet er die anerkannten Regeln der Technik flir Gas und Wasser, priift und zertifiziert (iber die
DVGW CERT GmbH) Produkte, Personen sowie Unternehmen, initiiert und férdert Forschungsvorhaben und
schult zum gesamten Themenspektrum des Gas- und Wasserfaches.

Die technischen Regeln des DVGW bilden das Fundament fir die technische Selbstverwaltung und Eigenver-
antwortung der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft und sind ein Garant fur eine sichere Gas- und Wasser-
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Vorwort

Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis ,Aufstellung von Erdgastankgeraten® im Technischen Komitee
sErdgastankstellen und -fahrzeuge® erarbeitet. Dieses Arbeitsblatt fasst den Stand der Technik als Kom-
pendium verschiedener Technischer Regeln zusammen. Es gilt fir Planung, Bau, Ausristung, Aufstellung,
Prufung, Inbetriebnahme und Betrieb von Erdgastankgerdten und Erdgastankgerateanlagen, die an das
Netz der 6ffentlichen Gasversorgung angeschlossen sind und daraus versorgt werden.

Es ist sowohl an den Hersteller gerichtet, der mit dieser Technischen Regel Grundlagen fiir die Auslegung
der Anlagen und Anlagenteile erhélt, als auch an den Betreiber, fir den die Mindestanforderungen an
einen sicheren Betrieb aufgezeigt werden. Gleichzeitig dient es bei der Priifung des Erdgastankgerates
bzw. der Erdgastankgerateanlage als Prufgrundlage.

Diese Richtlinie zeigt die Regeln der Technik auf, die im Ergebnis dazu fihren, dass Erdgastankgerate und
Erdgastankgerateanlagen auf Dauer sicher zu betreiben sind. Da die Erlaubnis- bzw. Abnahmeverfahren
der Erdgastankgerate bzw. Erdgastankgerateanlagen je nach Aufstellungsort unterschiedlich sind, sollten

sich Hersteller und Betreiber friihzeitig abstimmen.

Dieses Arbeitsblatt ist die Erstausgabe.
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