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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserversorgung“ (Sekretariat: 
AFNOR, Frankreich) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) ausgearbeitet. 

Die Bearbeitung wurde von der Arbeitsgruppe 4 „Rohrleitungssysteme und Bauteile innerhalb von Gebäuden 
zum Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung“ (WG 4) des CEN/TC 164 durchgeführt, deren 
Federführung in Frankreich lag; für Deutschland war der Ausschuss NA 119-04-07 AA „Häusliche Wasser-
versorgung“ des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) an der Bearbeitung beteiligt. 

Mit der Europäischen Norm EN 1717 ist in Europa eine einheitliche technische Regel für den Schutz des 
Trinkwassers vor Rückfließen von Nichttrinkwasser und damit zur Erhaltung der Trinkwassergüte in den 
Anlagen der Trinkwasser-Installation aufgestellt worden. 

Durch Einhaltung der Bestimmungen dieser Norm soll sichergestellt werden, dass die Anforderungen an die 
Trinkwassergüte in der Trinkwasser-Installation von der Übergabestelle bis zur Entnahmestelle kontinuierlich 
erfüllt werden. 

Im Ergebnis der europäischen Konsensfindung konnte nicht die für die deutschen Anwenderkreise 
erforderliche Normungstiefe erreicht werden. Somit ergab sich die Notwendigkeit in der Ausgabe 2001 
weitergehende Planungs- und Ausführungshilfen aufzunehmen, wie sie in DIN 1988-4 enthalten waren, aber 
nicht in die EN 1717 übernommen werden konnten (u. a. eine Tabelle für die Auswahl von Sicherungs-
einrichtungen). 

Mit der am 05.12.1995 vom CEN/TC 164 beschlossenen „Paketbildung“ für die Normenreihe EN 806 werden 
6 Monate nach Ratifizierung des letzten Teiles aus der Reihe EN 806 die nationalen Normen der Reihe 
DIN 1988 zurückgezogen. Dadurch entstand eine von verschiedenen Seiten beanstandete Parallellösung von 
DIN EN 1717 und DIN 1988-4. 

Die Neuausgabe der DIN EN 1717 und die Veröffentlichung der DIN 1988-100, die beide gemeinsam 
anzuwenden sind, führt zu einer Anhebung des Status der bislang im Nationalen Anhang NA zur 
Vorgängerfassung der Norm enthaltenen informativen Planungs- und Ausführungshilfen und zur Streichung 
des Nationalen Anhangs NB, womit man der von den entsprechenden Fachkreisen geäußerten Forderungen 
nach klaren und dem aktuellen Stand der Technik angepassten Festlegungen gerecht wird. 

Diese Norm wurde im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. — 
Technisch-wissenschaftlicher Verein aufgestellt. Sie ist als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk 
Wasser des DVGW einbezogen worden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1717:2001-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung des Nationalen Vorwortes; 

b) Streichung der Nationalen Anhänge NA und NB. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1988-4: 1988-12 
DIN EN 1717: 2001-05 
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 20. Januar 2000 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage 
erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und 
dem Vereinigten Königreich. 
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Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserversorgung“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2001, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Mai 2001 zurückgezogen werden. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, 
Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich. 

Der Anhang A dieser Europäische Norm ist normativ, die Anhänge B und C sind informativ. 
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