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1 Anwendungsbereich 

Diese Gas-Information stellt die notwendigen technischen Abläufe sowie zusätzlich zu beachtende As-
pekte, die im Rahmen einer Marktraumumstellung inkl. Gasverbrauchsgeräteanpassung von Erdgas L 
auf Erdgas H zu berücksichtigen sind, dar. Sie soll den von einer Marktraumumstellung betroffenen Un-
ternehmen als Informationsgrundlage für die wesentlichen zu treffenden Maßnahmen dienen.  

Es ist jeweils zu prüfen, ob die in dieser Gas-Information für die Marktraumumstellung von Erdgas L auf 
Erdgas H zu beachtenden Aspekte auch für Marktraumumstellungen von Erdgas H auf Erdgas L oder 
von einer Gasfamilie auf eine andere Gasfamilie übertragbar sind. 

2 Begriffe und Abkürzungen 

Für die in dieser Gas-Information verwendeten Begriffe werden auf die entsprechend in Bezug genom-
menen DVGW-Regelwerke, die Normen, die Verordnungen usw. (vgl. jeweils angegebene weiterführen-
de Informationen) verwiesen. Nachfolgend werden nur die verwendeten Abkürzungen aufgeführt:  

Abkürzung Bedeutung 

FNB Fernleitungsnetzbetreiber 

GDRM Gas-Druckregel-/Messanlagen 

LPG Liquefied Petroleum Gas (Flüssiggas) 

OTA Obertageanlage 

RLM registrierende Leistungsmessung 

SLP Standard-Last-Profil-Kunden 

UGS Untergrundgasspeicher 

VNB Verteilnetzbetreiber 

3 Technische Aspekte zur Marktraumumstellung und Gasverbrauchsgerä-
teanpassung 

Eine L-H-Gas-Marktraumumstellung erfordert Netzanpassungen seitens der Netzbetreiber [Fernleitungs-
netzbetreiber (FNB) und Verteilnetzbetreiber (VNB)]. 

Die Auswahl der Größe des Umstellbezirks (vgl. Arbeitsblatt DVGW G 680:2011, Abschnitt 5.4) nach 
Anzahl umzustellender Gasverbrauchsgeräte ist von entscheidender Bedeutung für die Planung von 
zielgerichteten Netzanpassungsmaßnahmen. Für die Größe eines jeden Umstellbezirks ist darauf zu 
achten, dass Anpassungsfirmen mit einer entsprechenden Anzahl an Anpassungsmonteuren zur Verfü-
gung stehen. 

Eine frühzeitige Abstimmung zwischen den beteiligten FNB, VNB und direkt angeschlossenen Kunden ist 
zwingend erforderlich. Die wesentlichen Planungsgrößen sind dabei die Netzverbundsituation sowie die 
Netz- und Aufspeisestrukturen. 
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Vorwort 

Infolge des kontinuierlichen Rückgangs der L-Gas-Aufkommen in Deutschland sowie in den Niederlan-
den wird sich die Erdgas-Versorgungsstruktur im Norden und Westen Deutschlands, die derzeit mit nied-
rigkalorigem Erdgas (Erdgas L) versorgt werden, voraussichtlich bis 2030 schrittweise verändern. Um 
auch weiterhin das hohe Qualitätsniveau und die Sicherheit der Gasversorgung aufrechterhalten zu kön-
nen, besteht bereits ab 2015 die Notwendigkeit zur schrittweisen, regionalen und kommunalen Umste l-
lung von Versorgungsnetzen und damit auch die Anpassung der Gasverbrauchsgeräte/-anlagen auf 
hochkaloriges Erdgas (Erdgas H). Infolge des höheren Energiegehalts von Erdgas H ist die Anpassung 
von häuslichen, gewerblichen und industriellen Gasverbrauchsgeräten/-anlagen sowie unter Umständen 
auch der gastechnischen Anlagenkomponenten der Infrastrukturbetreiber zur Vermeidung einer Überlas-
tung bzw. zur Messwertaufnahme notwendig. Der Prozess der Gasverbrauchsgeräteanpassung infolge 
einer Gasumstellung wurde in der Vergangenheit bereits in vielen Netzgebieten durchgeführt und ist 
erprobte Praxis. 

Der DVGW stellt sich der Aufgabe, die Marktraumumstellung als auch die damit einhergehende Gasver-
brauchsgeräteanpassung technisch wissenschaftlich zu begleiten. Er vermittelt den betroffenen Unte r-
nehmen die nötigen technischen Informationen. 

Diese Gas-Information in Form eines Leitfadens stellt den betroffenen Unternehmen schon im Vorfeld 
der Marktraumumstellung von Erdgas L auf Erdgas H die erforderlichen Kenntnisse über die wesentli-
chen Prozesse und die jeweils zu beachtenden Marktpartner dar. 

Informationen zu den Grundsätzen für die umlagefähigen Kosten und deren Wälzung sowie zu den ope-
rativen, nicht technischen Prozessabläufen zwischen den Netzbetreibern und ihren Marktpartnern sind 
im BDEW/VKU/GEODE-Leitfaden „Marktraumumstellung“ aufgeführt und nicht Gegenstand dieses 
DVGW-Leitfadens. 

Frühere Ausgaben 

keine 

 


