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Vorwort 

Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Gasanlagen – Betrieb und Instandhaltung“ im Technischen 
Komitee „Anlagentechnik“ erarbeitet. Es dient als Grundlage für Betrieb und Instandhaltung von Gasan-
lagen. 

Die Instandhaltung ist für die Gewährleistung der Verfügbarkeit und Betriebssicherheit von Gasanlagen 
von zentraler Bedeutung. Die gleichzeitige Forderung, die Instandhaltung auch insbesondere unter wir t-
schaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten, hat zur Folge, dass sich gerade das Gebiet der Instandha l-
tung in einem ständigen Optimierungsprozess weiter fortentwickelt.   

Seit Einführung der zustandsorientierten Instandhaltung mit Ausgabe Juli 2006 des DVGW -Arbeitsblatts 
G 495 liegen nun Erfahrungen in den Unternehmen vor, die die erfolgreiche Anwendung dieser Instand-
haltungsstrategie belegen. Weitergehende Überlegungen und Erkenntnisse aus den betrieblichen Erfah-
rungen führten dazu, dass sie mittlerweile akzeptiert ist. 

Nach wie vor stellt die zustandsorientierte Instandhaltung erhöhte Anforderungen an die Qualifikation 
des Betriebspersonals und die langfristige Dokumentation des Anlagenzustands und der zugehörigen 
Betriebsparameter, bietet aber die Möglichkeit, die vorhandenen Nutzungspotenziale noch weiter auszu-
schöpfen, ohne die Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie die Verfügbarkeit der Anlage zu verringern.  

Auf die besonderen Anforderungen bei der Einführung und Anwendung der zustandsorientierten In-
standhaltung wurde in der Ausgabe 2006 bereits hingewiesen und diese hinlänglich beschrieben [4]. Mit 
Veröffentlichung dieser Ausgabe des DVGW-Arbeitsblattes G 495 werden weitergehende Hinweise zur 
praktischen Umsetzung gegeben, die Anwendung der zustandsorientierten Instandhaltung wird konse-
quent vertieft und ausgebaut.  

Somit leistet das Arbeitsblatt einen wesentlichen Beitrag zur langfristig angelegten, sicheren, zuverläss i-
gen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung mit Energie. 

Dieses Arbeitsblatt ersetzt das DVGW-Arbeitsblatt G 495, Ausgabe Juli 2006. 

Änderungen 

Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt G 495:2006-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Der Aspekt des Betriebs von Gasanlagen wurde in den Titel aufgenommen. 

b)  Die Anforderungen an den Betrieb wurden redaktionell den Ausführungen zur Instandhaltung von 
Gasanlagen vorangestellt. 
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c)  Die Anforderungen des Arbeitsschutzes wurden mit Verweis auf die geltenden TRBS konkretisiert. 

d)  Die Voraussetzungen, unter denen ein Sachkundiger allein Funktionsprüfungen an Gasanlagen 
durchführen kann, werden erstmals beschrieben. 

e)  Wesentliche Ergebnisse des DVGW Forschungsvorhabens „Langzeitzuverlässigkeit von Hausdruck-
regelgeräten“ [1] wurden berücksichtigt. Dabei wird das Stichprobenverfahren als zentrales Element 
der zustandsorientierten Instandhaltung von Hausdruckregelgeräten eingeführt und in einem neuen 
normativen Anhang beschrieben. 

f)  Wesentliche Ergebnisse des DVGW Forschungsvorhabens „Erarbeitung von Basisinformationen zur 
Umsetzung der ZOI an Gasanlagen“ [2] wurden berücksichtigt.  

g)  Konstruktive Gegebenheiten wie z. B. doppelte Auslegung von Geräten und Schienen zur Erhöhung 
der Eigensicherheit und Reduzierung der Ausfallwahrscheinlichkeit werden stärker berücksichtigt. 

h)  Verbesserungen der Geräte durch konstruktive Maßnahmen der Hersteller wurden berücksichtigt.  

i)  Die Überwachung, zum Beispiel durch Auswertung der Instandhaltungsergebnisse bei Nutzung  von 
geeigneten Prüf- und Diagnoseverfahren, wurde weiterentwickelt. 

j)  Bei der Bewertung wird die Zusammenfassung vergleichbarer Anlagen (bezüglich Betriebsbedingun-
gen und Ausrüstung/Komponenten) möglich. Die Kriterien, die bei einer Zusammenfassung von Gas-
Druckregelanlagen zu Instandhaltungsclustern herangezogen werden können, sind in einem informa-
tiven Anhang erläutert. 

k)  Die Anpassung der Wartungszyklen von Sicherheitseinrichtungen an die übrigen Anlagenkompo-
nenten wird ermöglicht, sofern entsprechende Maßnahmen getroffen werden. 

l)  Der Abschnitt „Arbeiten im Rahmen der Instandhaltung“ wurde neu gegliedert, um die Abgrenzung 
zwischen der Instandhaltung der eigentlichen Gasanlage und den elektrischen Prüfungen und den 
Prüfungen zum Explosionsschutz zu verdeutlichen. 

m)  Die Anforderungen an die Überwachung von Wärmeträgerkreisläufen [3] wurden konkretisiert.  

n)  Die Anforderungen an die Instandhaltung von Blitzschutzanlagen wurden in Übereinstimmung mit der  
DIN EN 62305 festgelegt. 

o)  Hinweise für den Betrieb von mobilen GDRMA und zur Benutzung und Instandhaltung von Schlauch-
leitungen wurden eingearbeitet. 

p)  Eine redaktionelle Überarbeitung zur Anpassung an das aktuelle Regelwerk wurde vorgenommen  
(z. B. Dichtungen in Flanschverbindungen). 

Frühere Ausgaben 
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