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Vorwort 

Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Aufstellung von Gasgeräten“ im Technischen Komitee „Gas-
installation“ unter Mitwirkung der beteiligten Industrie erarbeitet und beschreibt die Anforderungen an die 
gasseitige Installation anschlussfertiger Blockheizkraftwerke (BHKW) sowie an die abgasseitige Anbin-
dung.  

Der DVGW-Hinweis G 640 mit Anforderungen zur Planung, Erstellung, Änderung und Instandhaltung von 
BHKW hat sich in der Praxis bewährt. Daher wurde der 2002 erschienene DVGW -Hinweis G 640 im Zuge 
der Überarbeitung in ein DVGW-Arbeitsblatt G 640-1 überführt. 

BHKW werden aus energiewirtschaftlichen und umweltpolitischen Gründen vermehrt eingesetzt. Sie er-
zeugen gleichzeitig elektrische Energie (elektrische Leistung) und Wärme (thermische Leistung) und er-
reichen somit hohe Gesamtwirkungsgrade. 

Für die Aufstellung der BHKW und damit für dieses Arbeitsblatt ist ausschließlich der Brennstoffeinsatz 
(Gesamtnennbelastung) ausschlaggebend. 

Der Leistungsbereich der BHKW geht üblicherweise bis 2 MW (Gesamtleistung). Diese Anlagen werden 
anschlussfertig an den Einsatzort ausgeliefert; der gasseitige Anschluss dieser BHKW muss durch Ver-
tragsinstallationsunternehmen (VIU) erfolgen. 

In verschiedenen Rechtsbezügen werden unterschiedliche Begriffe verwendet. Zum Teil bezogen auf die 
elektrische Leistung, zum Teil bezogen auf die thermische Leistung, zum Teil bezogen auf die Gesamt-
leistung. Bezogen auf die elektrische Leistung wird in der Literatur beispielsweise folgende Einteilung vor-
genommen:  

 Mikro-KWK – bis 2 kWel  

 Mini-KWK – bis 15 kWel 

 Kleinst-KWK – bis 50 kWel 

 Klein-KWK – bis 2 MWel 

Auf europäischer Ebene wurde in einer Joint Working Group von CEN und CENELEC „Fuel Cell Gas  
Heating Appliances“ die Norm DIN EN 50465:2004-04 für „Gasgeräte mit Kraft-Wärme Kopplung mit Nenn-
wärmebelastung bis 70 kW“ überarbeitet. In Erweiterung des bisherigen Anwendungsbereichs Brennstoff-
zellen Gasheizgeräte wurden nun auch andere Ausführungsarten wie Verbrennungsmotoren und Stirling-
motoren in diese unter der Gasgeräterichtlinie harmonisierte Norm aufgenommen. 
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Dieses Arbeitsblatt ersetzt den DVGW-Hinweis G 640:2002-02. 

Änderungen 

Gegenüber DVGW-Hinweis G 640:2002-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überführung des Hinweises in ein Arbeitsblatt 

b) Anpassung Anwendungsbereich auf anschlussfertige BHKW bis 2 MW Gesamtleistung 

c) Aktualisierung der Normativen Verweisungen 

d) Präzisierung der Begriffe, u. a. des Begriffs „BHKW“ um die möglichen Energieumwandlungsformen  

e) Präzisierung der Verwendbarkeitsnachweise für BHKW 

f) Ergänzung der Anforderungen zum Anschluss des BHKW 

g) Überarbeitung der Aufstellanforderungen 

h) Überarbeitung der Anforderung zur Abführung der Verbrennungsgase 

i) Präzisierung der Anforderungen zum Schallschutz 

j) Präzisierung der Anforderungen zu Betrieb und Instandhaltung 

Frühere Ausgaben 

DVGW-Hinweis G 640:2002-02 

 




