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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-
fach, der seit mehr als 150 Jahren die technischen Standards fur eine sichere und zuverlassige Gas- und
Wasserversorgung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser
anstdBt und durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und foérdert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabhéangig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erfullung des satzungsgeméaBen Zwecks und der Auf-
gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere
sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-
schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser
definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-
gungswirtschaft zugewiesen hat - fur technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundséatze verbunden:

¢ Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tatigkeit, das nach den hierfir geltenden Grundsét-
zen (DVGW-Satzung, Geschaftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Fiir dieses besteht nach der Recht-
sprechung eine tatsachliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

e Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

¢ Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung fir eigenes Han-
deln. Wer es anwendet, hat firr die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

e Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle fiir fachgerechte L6-
sungen. Es kann nicht alle mdglichen Sonderfélle erfassen, in denen weitergehende oder einschrankende
MaBnahmen geboten sein kdnnen.
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Vorwort

Dieses DVGW-Merkblatt wurde vom Projektkreis ,Schallschutz an Geraten und Anlagen zur Gas-Druckre-
gelung und Gasmessung“ im DVGW-Technischen Komitee ,Anlagentechnik” Giberarbeitet. Es soll die Her-
steller und Betreiber von Anlagen fir die Gas-Druckregelung und -Messung in die Lage versetzen, bereits
bei der Planung von neuen Gasanlagen die Anforderungen an den Schallschutz sicher einzuhalten und
bei der Beseitigung von Larmursachen an bestehenden Anlagen aktiv mitzuwirken.

Die Entspannung von Gasen in Gas-Druckregelgeraten ist mit Gerduschbildung verbunden, die recht be-
trachtlich sein kann. Auch in Geraten zur Messung des Durchflusses kommt es — je nach Messprinzip — zu
mehr oder weniger starker Gerauschentwicklung. Rechtliche Auflagen auf dem Gebiet des Immissions-
schutzes und des Arbeitsschutzes verpflichten den Anlagenbetreiber, die zuldssigen Schallemissionen von
Gasanlagen einzuhalten.

Da die ,Entlarmung®, insbesondere eine nachtrégliche, in aller Regel nicht unbetrachtliche Kosten verur-
sacht, sind die verschiedenen anlagen- und auch geréatespezifischen Erganzungen und Eingriffe nicht nur
technisch zu optimieren, sondern auch vom wirtschaftlichen Aufwand her aufeinander abzustimmen.

Bereits zum Zeitpunkt der Erstellung der ersten Ausgabe des DVGW -Hinweises G 494 im Jahr 1981 waren
die physikalischen Ablaufe und technischen Bedingungen bei der Schallentstehung und -ausbreitung, auch
durch entsprechende DVGW-Forschungsvorhaben, so weit geklart, dass die Hersteller von Gas-Druckre-
gel- und Messgeréaten Losungen zur weitgehenden Beseitigung der Larmursachen — auch an der Larm-
quelle — anbieten konnten. Die entsprechenden technischen MaBnahmen und die Verfahren zur Ermittlung
und Reduzierung von Schallemissionen im Anlagenbereich haben sich in der Praxis bewéhrt.

Grafische Verfahren zur Ermittlung der zu erwartenden Schallemission von Geréten und zur Schallfort-
pflanzung im Anlagenbereich sind inzwischen durch numerische Verfahren ergénzt worden. Den Herstel-
lern stehen numerische Modelle zur Vorausberechnung der zu erwartenden Schallemissionen ihrer Geréate
bei bestimmten Betriebszustdnden zur Verfigung, wobei diese die hierbei einzusetzenden Parameter auf-
grund ihrer Erfahrungen anpassen und so zuverldssige Aussagen treffen kénnen. Auf eine detaillierte Dar-
stellung der Ermittlung der Schallemissionen der Gerate wurde verzichtet, da diese den Herstellern obliegt.
Stattdessen wurden die erforderlichen Angaben an der Schnittstelle zwischen Geratelieferanten und An-
lagenbau genau beschrieben, da eine entsprechend aussagekréftige Spezifikation flr die Vorhersage der
Schallemission der Gesamtanlage unverzichtbar ist.

Daruber hinaus haben sich die normativen Grundlagen weiterentwickelt. So wurden die Festlegungen zahl-
reicher VDI-Richtlinien in européische oder internationale Normen ubernommen.

Die in dem DVGW-Merkblatt G 494 zusammengefassten SchallschutzmaBnahmen werden dem Gasfach
zur Anwendung empfohlen.
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Anderungen

Gegeniiber DVGW-Hinweis G 494:1981-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweise und Rechtsbezlge;

b) Inhaltliche Anpassung an den Stand der Technik;

¢) Umstellung der Struktur des Dokumentes;

d) Ersatz der Angaben zur Abschéatzung von Entspannungsgerduschen durch eine Beschreibung der
erforderlichen Angaben der Geréatehersteller zur Schallemission der Gerate;

e) Streichung der konischen Aufweitung als MaBnahme zur Schallreduzierung an Rohrleitungen;

f) Bereinigung der Tabelle 1 mit den Beispielen zu SchallddmmmaBen gebrauchlicher Baumaterialien
und Bauelemente;

g) Streichung des Musters fur ein Schallmessprotokoll;
h) weitere redaktionelle Uberarbeitung.
Frithere Ausgaben

DVGW G 494 (H):1981-11
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