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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-

fach, der seit mehr als 160 Jahren die technischen Standards für eine sichere und zuverlässige Gas- und 

Wasserversorgung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser 

anstößt und durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fördert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabhängig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks und der Auf-

gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere 

sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-

schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser 

definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-

gungswirtschaft zugewiesen hat – für technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundsätze verbunden:

•  Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tätigkeit, das nach den hierfür geltenden Grundsät-

zen (DVGW-Satzung, Geschäftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Für dieses besteht nach der Recht-

sprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

•  Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-

tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

•  Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Han-

deln. Wer es anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

•  Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lö-

sungen. Es kann nicht alle möglichen Sonderfälle erfassen, in denen weitergehende oder einschränkende 

Maßnahmen geboten sein können.
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Vorwort 

Dieses Arbeitsblatt wurde vom Technischen Komitee „Verdichteranlagen“ erarbeitet. Es ist in Verbindung 

mit der DIN EN 12583 „Gasinfrastruktur – Verdichterstationen – Funktionale Anforderungen“ anzuwenden. 

Die in diesem DVGW-Arbeitsblatt aufgeführten Anforderungen sind grundsätzlich als die DIN EN 12583 

ergänzende, verbindlich zu betrachtende Anforderungen zu verstehen. 

Bei der Novellierung des vorliegenden Arbeitsblattes fanden neue gesetzliche Regelungen und aktuelle 

Normen und Technische Regeln Beachtung.  

Der Geltungsbereich des Energierechts, der nach allgemeinem Verständnis zugunsten eines weiten Be-

griffs der Energieanlagen auch die dem sicheren Betrieb der Energieanlagen dienenden Mess-, Steuer- 

und Regeleinrichtungen umfasst, wurde berücksichtigt. Danach gehören zu den Energieanlagen auch die 

mit diesen in einem funktionalen und sicherheitstechnischen Zusammenhang stehenden Einrichtungen 

und Anlagenkomponenten der Verdichterstation. 

Die Aufgaben des Sachverständigen wurden im Abschnitt 7.8 dezidiert niedergelegt.  

Dieses Arbeitsblatt ersetzt das DVGW-Arbeitsblatt G 497, Ausgabe Januar 2008 und das 1. Beiblatt zum 

DVGW-Arbeitsblatt, Ausgabe Juni 2009. 

Änderungen 

Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt G 497:2008-01 und dem 1. Beiblatt 2009-06 wurden folgende Änderun-

gen vorgenommen: 

a) Das Regelwerksdokument wurde vollständig überarbeitet. 

b) Das 1. Beiblatt wurde in das Regelwerksdokument aufgenommen. 

c) Im Anwendungsbereich wurde eine Abgrenzung zum DVGW-Arbeitsblatt G 265-1 aufgenommen. 

d) Die Struktur wurde zur besseren Lesbarkeit an DIN EN 12583:2014 angepasst. Anforderungen, die 

 bereits in der DIN EN 12583 formuliert sind, wurden gestrichen, um Doppelregelungen zu eliminieren. 

e) Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert. 

f) Die Anforderungen an den Explosionsschutz wurden auf Grundlage der aktuellen rechtlichen Anfor -

 derungen neu formuliert. 
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g) Im Abschnitt Asset-Management und Qualitätssicherung wurde ein Hinweis bezüglich der Informati-

 onssicherheit aufgenommen. 

h) Hinweise zur Vermeidung von unzulässigen Schwingungen an Rohrleitungsanlagen wurden mit Ver-

 weis auf die einschlägigen VDI-Richtlinien aufgenommen. 

i) Der Abschnitt Entspannungs- oder Ableitungssystem wurde weiter detailliert und ein Verweis auf  

 DIN EN ISO 23251 ergänzt. 

j) Der Abschnitt Absperreinrichtungen wurde weiter detailliert. 

k) Ergänzende Anforderungen zur Pumpverhütung bei Turboverdichtern wurden neu aufgenommen  

l) Anforderungen zur Verhinderung des Gasaustritts über Kabeldurchführungen durch drucktragende 

 Gehäusewände wurden neu aufgenommen. 

m) Ergänzende Hinweise zur Auslegung der sicherheitsrelevanten Teile des Schutzsystems wurden neu 

 aufgenommen 

n) Ergänzende Anforderungen an die Überwachung von Wellenabdichtungssystemen von Gasverdich-

 tern wurden formuliert. 

o) Einzelheiten zur Ausführung von Druckaufnehmern in Drucküberwachungssystemen wurden festge-

 legt. 

p) Die Anforderungen an die Prüfung der Anlagen wurden an die aktuelle Rechtslage – GasHDrLtgV 

 2011 und BetrSichV 2015 – angepasst. 

q) Im Abschnitt Instandhaltung wurden die Anforderungen an den Arbeitsschutz an die aktuelle Rechts -

 lage angepasst. 

Frühere Ausgaben 
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