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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-
fach, der seit 160 Jahren die technischen Standards fiir eine sichere und zuverldssige Gas- und Wasserversor-
gung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser anst6Bt und
durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fordert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabh&ngig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erflllung des satzungsgeméaBen Zwecks und der Auf-
gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere
sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-
schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser
definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-
gungswirtschaft zugewiesen hat — fiir technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundséatze verbunden:

e Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tatigkeit, das nach den hierflr geltenden Grundsét-
zen (DVGW-Satzung, Geschaftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Firr dieses besteht nach der Recht-
sprechung eine tatsachliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

e Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

e Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung fir eigenes Han-
deln. Wer es anwendet, hat fir die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

e Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle fir fachgerechte L6-
sungen. Es kann nicht alle méglichen Sonderfélle erfassen, in denen weitergehende oder einschrénkende
MaBnahmen geboten sein kénnen.

ISSN 0176-3504
Preisgruppe: 4
© DVGW, Bonn, Oktober 2019

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
Technisch-wissenschaftlicher Verein

Josef-Wirmer-StraBe 1-3
D-53123 Bonn

Telefon: +49 228 9188-5
Telefax: +49 228 9188-990
E-Mail: info@dvgw.de
Internet: www.dvgw.de

Jede Art der urheberrechtlichen Verwertung und 6ffentlichen Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Bonn, gestattet.

Vertrieb: Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Josef-Wirmer-Str. 3, 53123 Bonn
Telefon: +49 228 9191-40 - Telefax: +49 228 9191-499
E-Mail: info@wvgw.de - Internet: shop.wvgw.de
Art. Nr.: 310619



.
DVGW

Instandhaltung von Pumpensystemen CEGELWERK

Inhalt

7o T T o T N 5
1 ANWendungSbher@iCh ... ... .o e e e e r e rennas 6
2 Normative VerweiSUNQGEN....... .. i i e e s e e e m e m s e s s na e e e s e m s emn e na s emnsemaneen 6
3 2= o | 4 = PPN 6
4 Grundlagen der Instandhaltung ........ccoieeiiiiiiei e e e e 6
41 F oY {ToT=T 0 0 T=T = P 6
4.2 LTS 0T =1 A1 o RPN 7
4.3 L AT =T (8] T T PP ST UPPRPPIN 7
4.4 LTSy P=Ta Lo KT=3 v U o o TP 8
45 RV A=T g oToT 1= T (U o T PP 8
5 Instandhaltungsstrategien......cc..cviiiiiiiiiii i e 9
5.1 LY [ToT=T 0 0= = S PP 9
5.2 Zustandsorientierte INStandhaltung ............viiiiii e 10
53 Intervallabhangige INStandhallung............oiiiiiniiii e 10
5.4 Schadensorientierte Instandhaltung ..........oooooiiiiiiiiii e 11
5.5 Voraussagende INStandhaltung ... ...o..uiiiiiiiii e 11
6 Instandhaltungsmanagement ..o 12
6.1 AlIGEMEBINES .ot ettt et 12
6.2 INStANANAIUNGSZIEIE ... e e 12
6.3 RandbediNnQUNGEN ... e 12
6.4 BeSIaNASANAIYSE ... 13
6.5 Berucksichtigung von RedUNAaNZEN .........ccoouiiiiiiiiiiiii e 13
6.6 Wahl einer Instandhaltungsstrategie ..........ooovvieiiiiiiii e 14
6.7 INStANANAIUNGSPIAN .. et et e et ea e an s 16
6.7.1 (Do) (0] 04 =T 0] €=\ 1T ] o PPN 16
B.7.2  RESSOUICEN ...ttt ettt e ettt et e e e e et e e e e et e s 16
6.7.3  Ablaufe und MaBnahmMen .........cooiiiiiiii et e 17
7 InstandhaltungsmaBnahmen ... 17
71 AlIGEMEBINES .o ettt ettt ettt e e e e 17
7.2 L0101 o =T o PP UPPPTPPN 17

DVGW W 614 Arbeitsblatt | 3



721 AlIGEMEINES ... e e e e e s 17

7.2.2  INSPEKEION ..ottt e e e e e aaan 18
A= T L - 1 {1 o T T PPN 19
7.3 1Y [o] (o] £=1 o H PSPPSR 20
R B I N[ To =T 44 T=T1 o 1= PSPPI 20
7.3.2  INSPEKUION ...t 20
7.3.3  WaAUNG ccee e e e e e e 21
7.4 LY 0 E= L (0 =T o I PSP UP PP PPPP 22
A2 T A\ | To T=T 0 0 =1 o = PPN 22
T.4.2  INSPEKEION ...ttt e e e aaan 22
A T U= g (V] o o PSPPI 24
7.5 Uberwachungs- und MessSeinfiChIUNGEN ..........c.curieieeeeee ettt et enes 24
7.6 Elektrische EiNFIChIUNGEN ..o e 27
A0S T [ To =T 44 T=T o 1= PSPPI 27
A = [ 1= oY1 o o PP PPT 27
0 T U= g (V] o o PSPPI 28
7.7 Sonstige BetriebseinriChtuUNgen...........oooiiiiiiiiii e 28
7.8 ErsatZteillag@rung .........o oo s 29
Anhang A (informativ) — Kontrolle der Wellen- und Kupplungsausrichtung ............ceeiiiiiiiiiinnnnnns 30
Anhang B (informativ) — Wellendichtung...........ceoiiimiiii e e 32
B.1 PN (o=t o g =TT o =T TP TP PPPTT 32
B.2 STOPTDUCNSEIN ... et e ettt e e e e e e e e e e ene 32
B.3 GletriNGAIChIUNG ... e e e 32

4 | DVGW W 614 Arbeitsblatt



Vorwort
Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis ,Férderanlagen im Technischen Komitee ,Anlagentechnik®
erarbeitet. Es dient als Grundlage fur Vorbereitung und Auswahl geeigneter Instandhaltungsstrategien so-

wie fir die Planung konkreter InstandhaltungsmaBnahmen.

Hauptziele fir die Instandhaltung von Pumpensystemen sind eine stérungsminimierte Bereitstellung von
Trinkwasser

e in hygienisch einwandfreier Qualitat
e in der erforderlichen Menge und
e mit ausreichendem Druck.

Um dies zu gewébhrleisten, sind Sicherheit und Zuverl&ssigkeit der Pumpensysteme wesentliche Planungs-
und Betriebsgrundsétze in der Wasserversorgung.

Um ihre bedarfsgerechte Verfligbarkeit sicherzustellen, sind regelméBige Uberwachung und geregelte In-
standhaltung erforderlich. Bei der Wahl der geeigneten Instandhaltungsstrategien ist der wirtschaftliche
Aspekt von Bedeutung: InstandhaltungsmaBnahmen missen zu einem technischen und wirtschaftlichen
Erfolg fuhren.

Das vorliegende Arbeitsblatt ist insbesondere nach dem Bedarf kleinerer und mittlerer Wasserversor-
gungsunternehmen ausgerichtet. Dem dort mit dem Betrieb und der Instandhaltung von Pumpensystemen
befassten technischen Betriebspersonal soll das Arbeitsblatt eine Hilfestellung bei der téglichen Arbeit und
bei der Aufstellung seiner eigenen unternehmensspezifischen Unterlagen sein.

Anderungen

Gegeniiber DVGW-Merkblatt W 614:2001-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberarbeitung der Begriffe, Erganzung der ,Verbesserung*

b) Instandhaltungsstrategien und deren Auswahl wurden aktualisiert

c) Wartungsintervalle bei einigen Komponenten wurden angepasst

Friihere Ausgaben
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