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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-
fach, der seit 160 Jahren die technischen Standards fiir eine sichere und zuverldssige Gas- und Wasserversor-
gung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser anst68t und
durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fordert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabh&ngig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erfullung des satzungsgeméaBen Zwecks und der Auf-
gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere
sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-
schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser
definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-
gungswirtschaft zugewiesen hat — fiir technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundsatze verbunden:

e Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tétigkeit, das nach den hierflir geltenden Grundsét-
zen (DVGW-Satzung, Geschéftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Flr dieses besteht nach der Recht-
sprechung eine tatséchliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

e Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

e Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung fir eigenes Han-
deln. Wer es anwendet, hat fir die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

e Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle fir fachgerechte L6-
sungen. Es kann nicht alle moéglichen Sonderfélle erfassen, in denen weitergehende oder einschrédnkende
MaBnahmen geboten sein kénnen.
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Vorwort zur vorliegenden Ausgabe

Aufgrund der Erfahrungen mit der Anwendung der DVGW-Information GAS Nr. 19 wurde die ersten Fas-
sung vom Projektkreis "Dichtungen in Flanschverbindungen" im Technischen Komitee "Anlagentechnik"
Uberarbeitet. Dabei wurden neben praktischen Erfahrungen der Anwender auch Eingaben von Dienstleis-
tern und Herstellern berucksichtigt.

Die Hinweise dieser DVGW-Information GAS gelten im Rahmen des Anwendungsbereiches unabhangig
von der jeweiligen Zusammensetzung des Betriebsgases. Die Auswahl geeigneter Bauteile erfolgt ent-
sprechend den Anforderungen der genannten Normen und Regelwerksdokumente.

Vorwort zur ersten Ausgabe

Diese Information wurde vom Projektkreis ,Dichtungen in Flanschverbindungen®“im Technischen Komitee
~Anlagentechnik” erarbeitet. Sie enthalt Hinweise zur Anordnung, Auslegung, Montage, Prifung und Do-
kumentation von Flanschverbindungen in Gasanlagen.

Die Integritat und die Dichtheit von Flanschverbindungen in Gasanlagen mussen Uber die gesamte Le-
bensdauer der Gasanlage gewéhrleistet sein.

Informationen lGber Schaden an Dichtungen in Flanschverbindungen von Gasanlagen haben das DVGW
Technische Komitee ,Anlagentechnik” veranlasst, gemeinsam mit Vertretern der Dichtungshersteller die
betrieblichen Erfahrungen mit Flanschverbindungen in Gasanlagen auszuwerten und den Stand der Tech-
nik auf diesem Gebiet umfassend zu analysieren.

So entspricht die Berechnung von Flanschverbindungen nach DIN EN 1591-1 zum Nachweis der Festigkeit
und der Dichtheit mittlerweile dem Stand der Technik. Die dort beschriebene Berechnungsmethode liefert
auch die zur Montage erforderlichen Anzugsmomente.

Die Anforderungen an Bauteile von Flanschverbindungen in Gasanlagen — Flansche, Dichtungen und Ver-
bindungselemente — und deren Berechnung und Dokumentation sind seit vielen Jahren in der DIN 30690-1
aufgefihrt. Die Ergebnisse des Projektkreises sind in die Uberarbeitung der DIN 30690-1 eingeflossen und
haben zu einer umfassenden Uberarbeitung des entsprechenden Abschnitts der Norm gefiihrt. Ein Ergeb-
nis ist der erforderliche Einsatz von Schrauben hdherer Festigkeit fir die meisten Dichtungswerkstoffe.
Darlber hinaus wurden weitere Bauformen von Dichtungen in die Norm aufgenommen und die erforderli-
che Kennzeichnung und Dokumentation von Dichtungen aller Bauformen detailliert angegeben, um eine
Nachvollziehbarkeit zu gewéahrleisten.

Zusatzlich zur Auswahl der richtigen Bauteile ist deren korrekte Handhabung, Lagerung und Montage
durch entsprechend geschultes Personal wichtig fur eine funktionsfahige Flanschverbindung. Hierzu gibt

die vorliegende DVGW-Information GAS Informationen zum diesbezlglichen Stand der Technik.
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Anderungen
Gegeniber DVGW-Information GAS Nr. 19:2016-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Anwendungsbereich wurde auf alle Flanschverbindungen in Gasanlagen erweitert.

b) Ausnahmen, bei denen die Montage von Flanschverbindungen ohne drehmomentgesteuertes Werk-
zeug erfolgen kann, wurden formuliert.

c) Zusténdigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Dienstleistern wurden aufgenommen.

d) Die Darstellung der Ermittlung von Anzugsmomenten fir die Montage wurde erweitert und prazisiert.

e) Anhang B mit Anzugsmomenten fir Schrauben in Flanschverbindungen fir bestimmte Standard-An-
wendungsfélle wurde gestrichen, da entsprechende Berechnungsergebnisse mittlerweile bei Herstel-
lern, Dienstleistern und Anwendern verfugbar sind.

f)  Darlber hinaus wurde das gesamte Dokument redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DVGW-Information GAS Nr. 19:2016-04
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