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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-
fach, der seit 160 Jahren die technischen Standards fiir eine sichere und zuverldssige Gas- und Wasserversor-
gung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser anst6Bt und
durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fordert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabh&ngig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erflllung des satzungsgeméBen Zwecks und der Auf-
gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere
sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-
schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser
definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-
gungswirtschaft zugewiesen hat — fiir technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundséatze verbunden:

e Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tatigkeit, das nach den hierflr geltenden Grundsét-
zen (DVGW-Satzung, Geschaftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Fiir dieses besteht nach der Recht-
sprechung eine tatsachliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

e Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

e Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung fir eigenes Han-
deln. Wer es anwendet, hat fir die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

e Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle fir fachgerechte L6-
sungen. Es kann nicht alle méglichen Sonderfélle erfassen, in denen weitergehende oder einschrénkende
MaBnahmen geboten sein kénnen.
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Vorwort

Messrichtigkeit und Messbestandigkeit sind nach dem Mess- und Eichgesetz (MessEG) und der Mess-
und Eichverordnung (MessEV) beim Erwerb messbarer Giter oder Dienstleistungen zum Schutz der Ver-
braucherinnen und Verbraucher sowie zum Schutz des lauteren Handelsverkehrs zu gewahrleisten.

Im geschéaftlichen und amtlichen Verkehr oder bei Messungen im 6ffentlichen Interesse dirfen Messwerte
nur dann angegeben oder verwendet werden, wenn sie mit einem eichrechtskonformen Messgerat be-
stimmt werden. Entsprechend § 33 Abs.1 MessEG i. V. m. § 25 Nummer 4 MessEV dirfen Werte fiir die
Energie von Gas im geschéaftlichen und amtlichen Verkehr oder bei Messungen im 6ffentlichen Interesse
auch dann angegeben oder verwendet werden, wenn sie nicht direkt gemessen, sondern nach den aner-
kannten Regeln der Technik ermittelt werden und die dafir verwendeten Messwerte mit einem dem
MessEG und der MessEV entsprechenden Messgerat ermittelt worden sind.

Dieses Arbeitsblatt ist nach einem entsprechenden Beschluss des Regelermittiungsausschusses und der
darauf folgenden Verdffentlichung der Fundstelle im Bundesanzeiger eine anerkannte Regel der Technik
nach dem MessEG. Es wurde vom Technischen Komitee ,Gasmessung und Abrechnung“ des DVGW unter
Mitwirkung der Eichbehdrden der Bundeslander und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt erarbei-
tet.

Das DVGW-Arbeitsblatt G 685:2008-11 und die dazugehdrigen Beiblatter sowie das DVGW-Merkblatt
G 686:2013-07 wurden zusammengefasst und Uberarbeitet. Zur Vereinfachung zukinftiger Uberarbeitun-
gen wurde ein modularer Aufbau gewahlt. Zusatzlich wurde das bisherige DVGW-Arbeitsblatt G 486:2018-
03 ,Realgasfaktoren und Kompressibilitdtszahlen von Erdgasen; Berechnung und Anwendung*® als Teil 6
in dieses Arbeitsblatt integriert, da dessen Regelungen ein wesentlicher Bestandteil der Gasabrechnung
sind. Die drei DVGW-Rundschreiben G 2/10 ,Einhaltung der Fehlergrenze von Belastungsregistriergeraten
und Hoéchstbelastungs-Anzeigegeraten bei der Verrechnung gemessener Leistung®, G 1/11 ,Rundschrei-
ben zur Brennwertverdéffentlichung geman § 40 GasNZV* und G 3/12 ,Bereitstellung von Gasbeschaffen-
heitsdaten fur den CO2-Emissionshandel wurden ebenfalls integriert.

Somit gliedert sich das Arbeitsblatt wie folgt:

G 685 Teil 1 ,Gasabrechnung — Grundlagen der Energieermittlung*

G 685 Teil 2 ,Gasabrechnung — Brennwert*

G 685 Teil 3 ,Gasabrechnung — Volumen im Normzustand”

G 685 Teil 4 ,Gasabrechnung — Zahlerstandbasierte Energieermittlung (ZBE)*
G 685 Teil 5 ,Gasabrechnung — Lastgangbasierte Energieermittlung (LBE)“

G 685 Teil 6 ,Gasabrechnung — Kompressibilitdtszahl (K-Zahl)*

G 685 Teil 7 ,Gasabrechnung — Differenzwertbildung*
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Der Teil 6 ,Gasabrechnung — Kompressibilitdtszahl (K-Zahl)* wurde nicht als Gelbdruck veréffentlicht. Die
Inhalte wurden bereits 2017 nach den Richtlinien der DVGW-Geschaftsordnung GW 100 verdéffentlicht und
spiegeln aktuell den Stand der Technik wieder. Nach Abschluss des Einspruchsverfahrens der Teile 1, 2,
3,4, 5und 7 wurde das DVGW-Arbeitsblatt G 486 zurlickgezogen und gemeinsam mit den anderen Teilen
als Teil 6 veroffentlicht und in das DVGW-Regelwerk aufgenommen.

Dieses Arbeitsblatt ersetzt das DVGW-Arbeitsblatt G 685:2008-11; das 1. Beiblatt G 685-B1:2010-06, das
2. Beiblatt G 685-B2:2011-12 und das 3. Beiblatt G 685-B3:2016-05 sowie das Merkblatt G 686:2013-07
und das DVGW-Arbeitsblatt G 486:2018-03.

Anderungen

Gegeniiber DVGW-Arbeitsblatt G 685:2008-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung an den gesetzlichen Rahmen

b) Anpassung an den Stand der Technik

c) Redaktionelle Uberarbeitung des Arbeitsblattes

d) Neustrukturierung in einen modularen Aufbau

e) Einarbeitung der Beiblatter der DVGW G 685 (A), der DVGW-Regelwerke G 686 (M) und G 486 (A)
sowie der DVGW-Rundschreiben G 2/10, G 1/11 und G 3/12

f) Verbesserung der Lesbarkeit
Friihere Ausgaben
DVGW:-Arbeitsblatt G 685:2008-11
1. Beiblatt G 685-B1:2010-06

2. Beiblatt G 685-B2:2011-12
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DVGW-Merkblatt G 686:2013-07

DVGW-Arbeitsblatt G 486:2018-03
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