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Vorwort 

Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Filtration“ im DIN-DVGW-Gemeinschaftsarbeitsausschuss 
NA 119-07-14 AA „Wasseraufbereitungsverfahren“ erarbeitet. Es dient als Grundlage für Einsatz und Be-
trieb von Trübungs- und Partikelmessgeräten. Es wird ein Ausblick auf Verfahren zur Quantifizierung mi-
krobiologischer Wasserinhaltsstoffe gegeben. 

Die Grundsätze der Partikelentfernung und die dafür in Frage kommenden Verfahren werden in den Teilen 
1 bis 5 der DVGW-Arbeitsblattreihe W 213 behandelt. Die Überwachung der entsprechenden Aufberei-
tungsmaßnahmen durch Trübungs- und Partikelmessung ist Gegenstand des vorliegenden Blattes. Im in-
formativen Anhang werden zudem einzelne Verfahren zur Quantifizierung mikrobiologischer Wasserin-
haltsstoffe beschrieben. 

Änderungen 

Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt W 213-6:2005-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle Überarbeitung 

b) Ausblick auf Verfahren zur Quantifizierung mikrobiologischer Wasserinhaltsstoffe im informativen 
Anhang 

Frühere Ausgaben 

DVGW W 213-6:2005-06 
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