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Vorwort

Diese vorliegende Empfehlung wurde von der Arbeitsgemeinschaft DVGW/VDE fir Korrosionsfragen
(AfK), in der aufier Mitgliedern des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) und des
VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) auch Vertreter der Deutschen
Bahn AG, der Telekom Deutschland GmbH, des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), der
Vereinigung Deutscher Elektrizitadtswerke (VDEW), des Mineraldlwirtschaftsverbandes (MWV) und des
Wirtschaftsverbandes Erddl und Gas (WEG) mitarbeiten, im Einvernehmen mit anderen Fachgremien
und unter Beachtung bereits bestehender Bestimmungen erarbeitet.

Der Inhalt der AfK-Empfehlung Nr. 6 spiegelt das gemeinsame Verstandnis unter den fir Beeinflus-
sungsfragen und Korrosionsschutz zustdndigen Fachleuten aus den der AfK zugehdrigen Verbanden
wider.

Beim Errichten und Betreiben von Fremdstromanlagen fiir den kathodischen Korrosionsschutz und
Streustromabsaugungen sind u. a. Manahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag erforderlich.
Dieses gilt insbesondere fir kathodisch geschiitzte Anlagen, die zwangslaufig mit elektrischen Betriebs-
mitteln verbunden sind. Das sind z. B. Behalter mit unmittelbar angeschlossenen elektrisch betriebenen
Pumpen oder Rohrleitungen mit elektrisch betriebenen Schiebern. Bei Fernrohrleitungen, die Uber lange-
re Strecken parallel zu Hochspannungs-Freileitungen mit Nennspannungen ab 110 kV oder Fahr- und
Speiseleitungen von Wechselstrombahnen verlaufen bzw. sich ihnen nahern, ist bei der Auswahl von
SchutzmaBnahmen gegen elektrischen Schlag zusatzlich zu beachten, dass die Rohrleitung u. U. wech-
selspannungsbeeinflusst ist. In Ubereinstimmung mit den geltenden Normen und VDE-Bestimmungen
sind solche SchutzmalRnahmen anzuwenden, die die Wirksamkeit des kathodischen Korrosionsschutzes
nicht beeintrachtigen. Dabei haben MaRnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag Vorrang. Pla-
nungen, Ausfihrungen und Prifungen von in der Empfehlung aufgefiihrten Schutzmafnahmen sind
durch qualifizierte Fachkrafte auszufihren.

Auf die zu treffenden MaRnahmen bei Hochspannungsbeeinflussung wird in dieser AfK-Empfehlung nicht
naher eingegangen. Sie sind in der AfK-Empfehlung Nr. 3, textgleich mit DVGW-Arbeitsblatt GW 22 und
der Technischen Empfehlung Nr. 7 der Schiedsstelle fir Beeinflussungsfragen, und in DIN EN 50443
(VDE 0845-8) ausfiihrlich beschrieben.

Anderungen

Gegenliiber der AfK-Empfehlung Nr. 6:1985-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) redaktionelle und technische Uberarbeitung



Friihere Ausgaben

AfK-Empfehlung Nr. 6:1985-09

AfK-Empfehlung Nr. 6:1973-05

07





