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Vorwort

Der Projektkreis 2-3-11 ,Uberarbeitung G 621 unter dem Technischen Komitee ,Gasinstallation” iiberar-
beitete das vorliegende Arbeitsblatt unter Einbeziehung von Herstellern von Labormébeln, Laborarmaturen
und Sicherheitseinrichtungen, der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und dem Deut-
schen Verband Flussiggas e.V. (DVFG), des ausfiihrenden Handwerks (ZVSHK) sowie Vertretern der Gas-

Netzbetreiber.

Mit der Uberarbeitung wurde der Anwendungsbereich des Arbeitsblattes auf anschlussfertig vorgefertigte
Laboreinrichtungen nach DIN 30666 erweitert.

Um dem Stand der Technik Rechnung zu tragen, wurden zuséatzlich Installationsanforderungen fir orts-
feste flexible Laboreinrichtungen, z. B. Mediendecken nach v. g. Norm, aufgenommen. Ebenfalls wurde
mit der Leckageprifeinrichtung, die bei dieser Installationsvariante erforderlich ist, ein neues Sicherheits-

bauteil eingefuhrt.

Dem notwendigen Einbeziehen der richtigen Handhabung in das Gesamt-Sicherheitskonzept wird weiter-
hin durch den Abschnitt ,Betriebsanweisung® Rechnung getragen.

Dieses Arbeitsblatt ersetzt das DVGW-Arbeitsblatt G 621:2009-10

Anderungen

Gegeniiber DVGW-Arbeitsblatt G 621:2009-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anpassung an aktuelle Normen und Regeln

b) Anpassung an aktuelle berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln

c) Erweiterung Anwendungsbereich und Anforderungen auf anschlussfertig vorgefertigte Laboreinrich-
tungen nach DIN 30366

d) Erganzung der Begriffe

e) Einfihrung von Anforderungen an ortsfeste flexible Laboreinrichtungen inklusive Leckageprufeinrich-
tung

f) Erganzung Anforderungen an ortsbewegliche flexible Laboreinrichtungen

g) Neustrukturierung des Abschnitts 7 ,Zuséatzliche Absperreinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen und
Bedienteile®
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h) Ergénzung Anforderungen an Lehrer-Vorbereitungsraum und Durchreichabzlge

i) Préazisierung der Anforderungen an Laboratorien mit zweifelsfrei einsehbaren Entnahmestellen

i) Ergénzung von Anforderungen an Betrieb und Instandhaltung

k) Aufnahme neuer schematischer Ausfihrungsbeispiele in Anhang A

I) Aufnahme von Beachtungshinweisen fiir die Planung, Erstellung, Anderung, Instandhaltung und Be-

trieb von Gasinstallationen in Laboratorien oder Unterrichtsrdumen fir Erdgas-Wasserstoffgemische
bzw. reinen Wasserstoff in Anhang B

Friihere Ausgaben

DVGW G 621 (A):1971-12
DVGW G 621 (A):1981-08
DVGW G 621 (A): 1989:08

DVGW G 621 (A):2009-10
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