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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-
fach, der seit mehr als 160 Jahren die technischen Standards fiir eine sichere und zuverlassige Gas- und
Wasserversorgung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser
anst6Bt und durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fordert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabh&ngig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erflllung des satzungsgeméaBen Zwecks und der Auf-
gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere
sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-
schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser
definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-
gungswirtschaft zugewiesen hat — fiir technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundséatze verbunden:

e Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tatigkeit, das nach den hierflrr geltenden Grundsét-
zen (DVGW-Satzung, Geschaftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Fiir dieses besteht nach der Recht-
sprechung eine tatsachliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

e Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

e Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung fir eigenes Han-
deln. Wer es anwendet, hat fir die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

e Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle fir fachgerechte L6-
sungen. Es kann nicht alle méglichen Sonderfélle erfassen, in denen weitergehende oder einschrénkende
MaBnahmen geboten sein kénnen.
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Vorwort

Dieser Leitfaden wurde vom Projektkreis ,Asset Tools“ im Arbeitsausschuss ,Dienstleistungen und Ma-
nagement in der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung“ erarbeitet.

Er gibt einen praxisnahen Einstieg zur Anwendung des Technischen Anlagenmanagements (TAM). Der
Schwerpunkt liegt im Management der technischen Anlagen auf betrieblicher Ebene. Die Leitlinien fiir das
TAM von Anlagen von Wasserversorgungssystemen sind in der Normenreihe DIN I1SO 24516 (Teile 1 und
2) beschrieben, sie sind Teil des DVGW-Regelwerks. Es wird weniger auf die organisatorische Ebene
(Unternehmensfiihrung, Aufbau- und Ablauforganisation, siehe dazu DVGW W 1000, Hinweise in DVGW-
Information Wasser Nr. 92 sowie ISO 55000 Reihe) eingegangen.

Die Wasserversorgung stellt als kritische Infrastruktur einen wesentlichen Teil der Daseinsvorsorge dar.
Betreiber von Talsperren verantworten zusatzlich den Hochwasserschutz als hoheitliche Aufgabe der Da-
seinsvorsorge. Die zur Erfullung der Daseinsvorsorge nétigen Assets bildet die technische Infrastruktur
der Wasserversorgung und sind Ergebnis permanenter Investitionen und Betriebsausgaben, die Wasser-
versorger Uber Jahrzehnte getatigt haben. Der Wiederbeschaffungswert ist je nach GroRe des Versor-
gungsgebietes millionen- bis milliardenschwer. Die technische Infrastruktur ist ein gewachsenes Asset-
system, das aus einzelnen Assets (Wasserversorgungsanlagen und -netze) besteht.

Unter dem Begriff Assets versteht man in der Wasserversorgung verschiedenste Arten von technischen
Anlagen, Bauwerken (Punktobjekte) und Netzen (Linienobjekte). Er umfasst alle Wertschdpfungsstufen
(Gewinnung, Aufbereitung, Férderung, Speicherung, Transport, Verteilung). Neben den Assets, die dem
primaren Versorgungszweck dienen (z. B. Brunnen, Pumpen, Armaturen) sind auch Assets mit unterstit-
zenden Funktionen (Sekundartechnik: z. B. Leitsysteme, Steuerungstechnik, Kranbahnen) sowie weitere
betriebsnotwendige Assets (infrastrukturell, z. B. Gebaude, AulRenanlagen, Gefahrenmeldeanlagen) rele-
vant. Alle Assets weisen hinsichtlich der anwendbaren Daten, Untersuchungsmethoden und Instandhal-
tungskonzepte im TAM einen grundlegenden Asset-spezifischen Charakter auf.

Nach typischerweise hohen Investitionsphasen in verschiedenen Dekaden des letzten Jahrhunderts, be-
finden sich viele Assets am Ende ihrer Nutzungsdauer. Daher sind in den nachsten Jahren und Jahrzehn-
ten erhebliche InvestitionsmalRnahmen noétig, um den nachsten Generationen das hohe Niveau der Ver-
sorgungssicherheit weiterhin zu gewahrleisten. Neben Alterung und Verschleifl fliihren Anpassungspro-
zesse durch Klimawandel, veranderte Wasserbedarfsentwicklung, demographischer Wandel, Wachstum
oder technische Innovation (z. B. Digitalisierung) zu einem erhéhten Investitionsbedarf.

Der Zustand der Wasserversorgungsanlagen als kritische Infrastruktur beeinflusst in hohem MaRe die
Dienstleistungsqualitat hinsichtlich Qualitat, Menge, Druck, Sicherheit, Zuverlassigkeit, Umweltvertraglich-
keit, Nachhaltigkeit, Grad der Aufbereitung und Wirtschaftlichkeit. Am Zustand der Trinkwasserin frastruk-
tur orientierte Rehabilitationsansatze dienen dazu, diese Anforderungen mit dem Schwerpunkt auf einem
ganzheitlichen Bewirtschaftungsansatz der zustandsbasierten und risikoorientierten Instandhaltung zu er-
flllen. Transparente Zustands- und Risikobewertungen kdnnen Zyklen der Wartung und Inspektion beein-
flussen und dadurch einen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Wasserversorgung liefern.

Die Notwendigkeit eines Instandhaltungs- oder Investitionsbedarfs sollte transparent und objektiv begriin-
det werden. Eine zentrale und objektiv nachvollziehbare zustands- und risikobasierte Priorisierung der
Mafinahmen ist Grundlage fir den effizienten Einsatz des verfligbaren Budgets. Je besser der aktuelle
und zukiinftige Handlungsbedarf bekannt ist, desto planbarer sind wirtschaftliche und personelle Aufwen-
dungen. Der Handlungsbedarf wird durch den Zustand und die Bedeutung der Assets definiert. Dabei bildet
die Erfassung von Bestands-, Zustands-, Betriebs-, Schadens- und Kontextdaten die Grundlage des TAMs.
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Wasserversorger kdnnen die Offentlichkeit und die kommunalen Gremien lber den jeweiligen Anpas-
sungs- und Investitionsbedarf informieren, um dadurch die Akzeptanz fiir Investitionsentscheidungen zu

erhdhen.

Der Leitfaden vermittelt praxisgerechte Ansatze, eine zustands- und risikoorientierte Instandhaltung und
Rehabilitation umzusetzen und zeigt Ansatze zur Erlangung vertiefter Kenntnis der Assets durch datenge-
stltzte, individualisierte Betrachtungen. Dafiir werden bewahrte Verfahrensweisen zur Zustands- und Ri-
sikobewertung anhand von Praxisbeispielen aufgezeigt.
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