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Vorwort 

Bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Flüssiggasanlagen ist eine 
Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen, technischer Regeln und Normen zu 
beachten. 

In der Technischen Regel Flüssiggas (TRF 2021) sind die flüssiggasspezifischen 
Anforderungen an das Errichten, Inbetriebnehmen und Betreiben von 
Flüssiggasanlagen aus den geltenden Vorschriften und Normen – z. B. 
Druckgeräterichtlinie (DGRL), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) – und deren Technische Regeln – die 
Feuerungsverordnungen der Länder, DIN-/EN-Normen, DVGW-Arbeitsblätter 
etc. – übernommen, zusammengefasst und umgesetzt worden. 
Flüssiggasanlagen, die nach den Anforderungen der TRF 2021 errichtet und 
betrieben werden, entsprechen dem Stand der Technik. 

Für den sicheren Betrieb einer Flüssiggasanlage kommt es entscheidend darauf 
an, wie die Anforderungen aus der TRF 2021 in der Praxis umgesetzt und 
interpretiert werden. Insbesondere sind bei der Errichtung von Flüssiggas-
Anlagen auch Gegebenheiten wie z. B. Lage, Nutzung und Gestaltung eines 
Grundstückes zu berücksichtigen, sodass sich insbesondere für die Aufstellung 
des Flüssiggasbehälters nur selten die idealen Bedingungen des Regelwerkes 
anwenden lassen. 

Für die Aufstellung von Flüssiggasbehältern bis 3 t Fassungsvermögen 
enthält dieser Teil des Handbuchs Hinweise, Erläuterungen und Praxisbeispiele, 
die eine Beurteilung und Entscheidung bei der Planung, Errichtung, dem Betrieb 
und der Prüfung erleichtern. 

Darüber hinaus soll das Handbuch die Grundlage für einheitliche Maßstäbe für 
die Prüfung und Beurteilung von Flüssiggasbehältern schaffen. 

Es richtet sich an zur Prüfung befähigte Personen und Sachverständige 
zugelassener Überwachungsstellen, die Prüfungen vor Inbetriebnahme und 
wiederkehrende Prüfungen an Flüssiggasbehältern durchführen, und darüber 
hinaus an Planer, Errichter und Behörden. 
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Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 
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Teil 1 des Handbuchs ist eine Weiterentwicklung des DVFG-Prüfhandbuchs für 
Flüssiggas-Anlagen. Es wurde umfangreich an die TRF 2021, aktuellen 
technischen Erkenntnissen sowie die aktuellen gesetzlichen Grundlagen 
angepasst. Darüber hinaus wurden nützliche Informationen zur Auslegung und 
Planung von Flüssiggasbehälteranlagen ergänzt. 

In der Praxis gewonnene Erkenntnisse werden im Rahmen von Ergänzungs-
lieferungen Eingang in das Handbuch finden. Die Ergänzungslieferungen werden 
nach Bedarf in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht. 

Teil 2 dieses Handbuchs befindet sich derzeit in Erarbeitung und wird zukünftig 
die Thematiken Flüssiggasflaschenanlagen sowie - Leitungsanlage behandeln. 

Das Handbuch ist in gemeinsamer Arbeit des Deutschen Verbandes Flüssiggas 
e. V. (DVFG) mit dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. 
(DVGW) und dem TÜV-Verband e. V. erarbeitet worden. 

Anwendungshinweis: 

In dem vorliegenden Handbuch beginnen die einzelnen Abschnitte oft mit Zitaten 
aus der TRF 2021, zu denen dann weitergehende Erläuterungen gegeben 
werden. Diese Zitate aus der TRF 2021 oder anderen Werken „sind immer kursiv 
dargestellt und von Hochkommas eingeschlossen“.  

Wenn sich in diesen zitierten Texten Verweise auf Bilder, Tabellen etc. befinden, 
beziehen sich diese Verweise nicht auf das vorliegende Handbuch, sondern auf 
das zitierte Werk (in der Regel auf die TRF 2021).  
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